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ESPANOL

Este producto ha sido fabricado segun reglas técnicas de
seguridad, conformes a las normas de la CE. Antes de instalar
y poner en funcionamiento este producto, lea atentamente el
presente libro de instrucciones pues contiene indicaciones
importantes para su seguridad y la de los usuarios durante la
instalacion, uso y mantenimiento de este producto. Una vez

finalizada la

instalacion entrégueselas al usuario final.

Compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo ya
que cualquier defecto de origen que presente, estd amparado
por la garantia S&P. Asimismo, compruebe que los datos que
figuran en la placa de instrucciones coincidan con sus
necesidades.

Transporte y manipulacion.

El embalaje de este aparato, ha sido disefiado para soportar
las condiciones normales de transporte, no se debe
transportar el aparato fuera de su embalaje original ya que
podria deformarse o deteriorarse.

El almacenaje del producto debe realizarse en su embalaje
original y en un lugar seco y protegido de la suciedad hasta
su instalacion final. No acepte un aparato que no esté
contenido en su embalaje original o que muestre signos de
haber sido manipulado.

Evitar golpes, caidas y el colocar pesos excesivos sobre el
embalaje.

Importante para su seguridad y la de los usuarios.

La instalacion debe realizarse por un profesional cualificado.
Asegurese de que la instalacion cumple con los reglamentos
mecanicos y electrotécnicos de cada pais.

Una vez puesto en servicio, el aparato debe cumplir con las
siguientes Directivas:

» Directiva de Baja Tension 2006/95/CE

o Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.
Los ventiladores o los aparatos que los incorporan, han sido
disefiados para mover aire dentro de los limites indicados en
la placa de caracteristicas.

No utilizar este aparato en atmosferas explosivas o
corrosivas.

Si tiene que instalar un ventilador extrayendo aire en un local
donde se haya instalado una caldera u otro tipo de aparato a
combustién, asegurese que en el local existen las suficientes
entradas de aire para garantizar una correcta combustion.
Este aparato pueden utilizarlo nifios con edad de 8 afios y
superior y personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si
se les ha dado la supervision o formacién apropiadas
respecto al uso del aparato de una manera segura y
comprenden los peligros que implica. Los nifios no deben
jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar
por el usuario no deben realizarlos los nifios sin supervision.

Seguridad en la Instalacion.

Asegurese de que no hay elementos libres en las
proximidades del ventilador que puedan ser aspirados por el
mismo. Si se va a instalar en un conducto, compruebe que
esté limpio de cualquier elemento que pudiera ser aspirado
por el ventilador.

Cuando instale un aparato, asegurese que se han realizado
todas las fijaciones y que la estructura en la que esta
instalado es lo suficientemente resistente para soportar el
aparato en funcionamiento a su maxima potencia.

Antes de manipular este aparato, asegurese de que esta
desconectado de la red, aunque ya estuviera parado.
Compruebe que los valores de tension y frecuencia de la red
de alimentacién son iguales a los indicados en la placa de
caracteristicas.

En la instalaciéon eléctrica debera incorporar un interruptor
omnipolar con una abertura entre contactos de al menos 3 mm,
adecuado a la carga y que responda a normas vigentes

Para la conexién eléctrica siga las indicaciones del esquema
de conexion.

Comprobar que la conexion a tierra, si la hubiese, se ha
efectuado correctamente y las protecciones térmicas o de

sobreintensidad se han conectado y ajustado a los limites
correspondientes.

- En caso de conexién de un ventilador a un conducto, este
debe ser exclusivo para el sistema de ventilacion.

Puesta en servicio.

Antes de poner en funcionamiento la instalacién, realizar las
siguientes comprobaciones:

La fijacion del aparato y la instalacion eléctrica se han
realizado correctamente.

Los dispositivos de seguridad eléctrica estan debidamente
conectados.

- No hay restos de materiales de montaje ni cuerpos extrafios
que puedan ser aspirados ni en el area del ventilador ni en
los conductos si los hubiese.

Sistema de proteccion de puesta a tierra conectado.
Dispositivos de  proteccion  eléctrica conectados,
debidamente ajustados y en estado operativo.

Estanqueidad de las entradas de cables y conexiones
eléctricas.

Al ponerlo en funcionamiento:

- Que el sentido de giro de la hélice es el correcto.

- No se perciben vibraciones andbmalas.

- En caso de saltar alguno de los dispositivos de proteccion
eléctricos de la instalacién, desconectar el aparato de lared y
comprobar la instalacion antes de ponerlo de nuevo en
funcionamiento.

Mantenimiento.

- Antes de manipular el ventilador, asegurese de que esta
desconectado de la red, aunque ya esté parado y de que
nadie pueda ponerlo en marcha durante la intervencion.

- Es necesaria una inspeccion regular del aparato. La

frecuencia de la misma, debe ser en funcién de las

condiciones de trabajo para evitar la acumulacion de
suciedad en hélices, turbinas, motores y rejillas que podria
entrafar riesgos y acortaria sensiblemente la vida del mismo.

En las operaciones de limpieza tener mucha precaucion de

no desequilibrar la hélice o turbina.

En todos los trabajos de mantenimiento y reparacion, deben

observarse las normas de seguridad vigentes en cada pais.

Reciclaje.
La normativa de la CEE y el compromiso que debemos

adquirir con las futuras generaciones, nos obligan al reciclado
de materiales, le rogamos que no olvide depositar todos los
elementos sobrantes del embalaje en los correspondientes
contenedores de reciclaje, asi como de llevar los aparatos
sustituidos al Gestor de Residuos mas préximo.

Para aclarar cualquier duda con respecto a los productos S&P
dirijase a la Red de Servicios Post Venta si es en territorio
espafiol o a su distribuidor habitual en el resto del mundo. Para
su localizacion puede consultar la pagina WEB
www.solerpalau.com.
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Thank you for placing your confidence in S&P by buying this
product. It has been manufactured following current technical
safety regulations and in compliance with EC standard.

Please read this instructions booklet carefully before installing
or starting up the product. It contains important information on
personal and user safety measures to be followed while
installing, using and carrying out maintenance work on the
equipment. Once the product has been installed, please hand
in this booklet to the end user.

Check that the apparatus is in perfect condition while
unpacking. Any fault or damage caused in origin is covered by
the S&P guarantee. Please make sure that the apparatus
coincides with the product you have ordered and that the
details on the instructions plate fulfil your necessities.

Transport and manipulation.

- The packaging used for this apparatus has been designed
to support normal transporting conditions. The apparatus
must always be transported in its original packaging as not
doing so could deform or damage the product.

- The product should be stored in a dry place in its original
packaging, protected from dust and dirt until it is installed
in its final location. Do not accept delivery if the apparatus
is not in its original packaging or shows clear signs of
having been manipulated in any way.

- Do not place heavy weights on the packed product and
avoid knocking or dropping it.

Important information for the safety of installers and users.

- Installation must only be carried out by qualified persons.

- Make sure that the installation complies with each
country’s current mechanical and electrical norms.

- Once ready to use, the apparatus must fulfil the following

standards:
e Standard for Low Pressure Instalments
2006/95/CE
e Standard for Electromagnetic Compatibility
2004/108/CE.

- Ventilators, or apparatus that include them, have been
designed to move the air in the area stipulated on their
characteristics plate.

- This apparatus must not be used in explosive or corrosive
atmospheres.

- If a ventilator is going to be installed to extract air from
premises where a boiler or other combustion apparatus
are installed, make sure that the building has sufficient air
intakes to assure adequate combustion. The extractor
outlet must not be connected to a duct used to exhaust
smoke or fumes from any appliance that uses gas or any
other type of fuel.

- This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.

Safety during installation.

- Make sure there are no loose elements near the ventilator,
as they could run the risk of being sucked up by it. If it is
going to be installed in a duct, check that it is clean of any
element that could be sucked up by the ventilator.

- When installing an apparatus, make sure that all the
fittings are in place and that the structure which supports it
is resistant enough to bear its weight at full functioning
power.

- Before manipulating the apparatus, make sure the mains
supply is disconnected, even if the machine is switched
off.
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- Check that the mains supply voltage and frequency values
coincide with the stipulations on the characteristics plate.

- The electrical installation must include a double pole
switch with a contact clearance of at least 3 mm, correctly
sized and in accordance with the electrical standards of
the country of installation

- Please follow the connections diagram for the electrical
connections.

- If an earth connection is necessary, check that it correctly
connected and that adequate thermal and overloading
protection has been connected and adjusted to the
corresponding limits.

- If a ventilator is installed in a duct, the duct must be
exclusively for the ventilation system.

Starting up.
Before starting up the machine, make sure that:

- The apparatus is well secured and the electrical
connections have been carried out correctly.

- The safety devices have been adequately connected.

- No loose material or fitting remains can be sucked up by
the ventilator. If the ventilator has been mounted in a duct,
make sure it is clear of loose material.

- The earth fittings are adequately connected.

- The electrical safety devices are correctly connected,
adequately adjusted and ready for use.

- The wire and electrical connections inputs are correctly
sealed and water-tight.

When starting up the machine, make sure that:

- The propeller turns in the correct direction.

- There are no abnormal vibrations.

- If any of the electrical safety devices blow, the apparatus
must be quickly disconnected from the mains supply. The
whole installation should be carefully checked before
trying to start up the machine again.

Maintenance.

- Before manipulating the ventilator, make sure it is
disconnected from the mains supply even if it has
previously been switched off. Prevent the possibility of
anyone else connecting it while it is being manipulated.

- The apparatus must be regularly inspected. These
inspections should be carried out bearing in mind the
machine’s working conditions, in order to avoid dirt or dust
accumulating on the propeller, turbine, motor or grids. This
could be dangerous and perceptibly shorten the working
life of the ventilator unit.

- While cleaning, great care should be taken not to unstable
the propeller or turbine.

- All maintenance and repair work should be carried out in
strict compliance with each country’s current safety
regulations.

Recycling.
- EEC Standards, together with the responsibility we should

assume with future generations in mind, oblige us to
recycle all the materials we can. Therefore, please deposit
all left-over material and packaging in their corresponding
recycling containers and hand in the replaced machines to
the nearest handler of this type of waste product.

If you have any queries about S&P products, please contact
our after-sales service in Spain, or your local S&P dealer in
any other country. If in doubt, please visit our Web-Page at
www.solerpalau.com.



&P

FRANCAIS

Ce produit a été fabriqué en respectant de rigoureuses regles
techniques de sécurité, conformément aux normes de la CE.
Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentivement ces
instructions qui contiennent d’importantes indications pour
votre sécurité et celle des utilisateurs, pendant l'installation,
I'utilisation et I'entretien de ce produit. Une fois l'installation
terminée, laisser ce manuel a la disposition de I'utilisateur final.
Dés réception, vérifier le parfait état de I'appareil étant donné
que tout défaut d’origine est couvert par la garantie S&P. De
méme, vérifier que le type du ventilateur soit conforme a celui
commandé et que les caractéristiques inscrites sur la plaque
signalétique soient compatibles avec celles de l'installation.

Transport et manipulation.

- L’emballage de cet appareil a été congu pour supporter
des conditions normales de transport. L’appareil ne doit
pas étre transporté hors de son emballage, ce qui pourrait
le déformer ou le détériorer.

- Le stockage du produit doit étre effectué dans son
emballage d’origine, en lieu sec et protégé de la saleté,
jusqu’a son installation finale. N’accepter aucun appareil
livré hors de son emballage d’'origine, ou présentant des
signes d’avoir été manipulé.

- Eviter les coups, les chutes et de placer des poids
excessifs sur 'emballage.

Important pour votre sécurité et celle des utilisateurs.

- Llinstallation doit étre effectuée par un professionnel
qualifié.

- S’assurer que linstallation répond aux réglementations
mécaniques et électrotechniques en vigueur dans chaque
pays.

- Une fois mis en service, I'appareil doit répondre aux
Directrices suivantes :

e Directive de Basse Tension 2006/95/CE
« Directive de Compatibilité Electromagnétique
2004/108/CE.

- Les ventilateurs ou leurs composants ont été congus pour
déplacer lair dans les limites indiquées sur la plaque
caracteéristiques.

- Ne pas utiliser cet appareil dans des atmospheres
explosives ou corrosives.

- Si le ventilateur doit étre installé dans un local équipé
d’'une chaudiéere ou d'un autre type dappareil a
combustion, s’assurer que les entrées d’air dans le local
sont suffisamment dimensionnées pour garantir une
combustion correcte.

- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8
ans et plus et par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d’'une
personne responsable de leur sécurité, d’'une surveillance
ou d’instructions préalables concernant ['utilisation de
l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec
'appareil. Le nettoyage et l'entretien a réaliser par
I'utilisateur ne doivent pas étre réalisés par des enfants
sans surveillance.

Sécurité lors de l'installation.

- S’assurer qu’il n’y ait aucun objet ou materiel dans les
environs du ventilateur pouvant étre aspiré ou déplacé. Si
le ventilateur doit étre raccordé a des conduits, vérifier
qu'’ils sont propres et qu’il n’'y a pas d'objet ou matériau
pouvant étre aspiré ou soufflé par le ventilateur.

- Lors de linstallation d’un appareil, s’assurer que toutes les
fixations ont été effectuées, et que la structure du support
est suffisamment résistante pour supporter I'appareil en
fonctionnant a sa puissance maximum.

- Avant de manipuler cet appareil, s’assurer qu’il est
débranché du résau électrique, méme s'il est arrété.

- Vérifier que les valeurs de tension et de fréquence du
réseau d’alimentation sont égales a celles indiquées sur la
plaque caractéristique.

- Pour le raccordement, la ligne électrique devra prévoir un
interrupteur omnipolaire ayant une ouverture entre contacts
d’au moins 3 mm, bien dimensionné par rapport a la charge
et conforme aux normes en vigueurs.

- Pour le branchement électrique, suivre les indications du
schéma de raccordement.

- Vérifier que la mise a la terre, si elle est nécessaire, a été
correctement effectuée et que les protections thermiques
ou de surintensité ont été réglées conformément aux
valeurs données sur la plaque caractéristiques.

- En cas de branchement du ventilateur a un conduit, celui-
ci devra étre exclusivement destiné au systeme de
ventilation.

Mise en service

Avant de faire fonctionner [linstallation, effectuer les

vérifications suivantes :

- La fixation de l'appareil et I'installation électrique ont été
correctement effectuées.

- Il n’y a pas de reste de matériaux de montage ni de corps
étrangers pouvant étre aspirés, ni dans la zone du
ventilateur, ni dans les conduits (s’il y en a).

- Le systéme de protection de mise a la terre raccordé.

- Les dispositifs de protection électrique raccordés,
correctement réglés et en état de fonctionnement.

- L’étanchéité au niveau des passages de cables et des
branchements électriques.

Au moment de la mise en marche :

- Le sens de rotation de I'hélice ou de la turbine est correct.

- Aucune vibration anormale n’est pergue.

- Au cas ou un des dispositifs de protection électrique de
I'installation s’actionnerait, débrancher I'appareil et vérifier
I'installation avant de la remettre en marche.

Entretien.

- Avant de manipuler le ventilateur, s’assurer qu’il est
débranché du résau électrique, méme s’il est arrété, et
que personne ne puisse le mettre en marche pendant
I'opération.

- Une inspection réguliere de I'appareil est nécessaire. Sa
fréquence doit étre fixée en fonction des conditions de
travail, afin d’éviter 'accumulation de saleté dans les
hélices, les turbines, les moteurs et les grilles, ceci
pouvant entrainer des risques et pourrait réduire
sensiblement la vie de I'appareil.

- Lors de toute opération de nettoyage, faire trés attention
de ne pas déséquilibrer I'hélice ou la turbine.

- Lors de tout travail d’entretien et de réparation, les normes
de sécurité en vigueur dans chaque pays doivent étre
respectées.

Recyclage.

- La norme de la CEE et 'engagement que nous devons
prendre par rapport aux nouvelles générations nous
obligent a recycler les matériaux; nous vous prions donc
de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants
de I'emballage dans les containers de recyclage
correspondants, et d’emporter les appareils usagés au
Point de Recyclage le plus proche.

Pour toute question concernant les produits S&P, veuillez vous
diriger au Réseau de Service Aprés-vente sur le territoire ou a
votre distributeur habituel pour le reste du monde. Pour sa
localisation, vous pouvez consulter la page WEB
www.solerpalau.com
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Wir bedanken uns fir das Vertrauen, das Sie uns durch den
Kauf dieses S&P Produktes entgegengebracht haben.

Dieses Produkt entspricht den sicherheitstechnischen
Regelungen und wurde in Ubereinstimmung mit den
CE-Bestimmungen hergestellt.

Vor dem Einbau und der Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese
Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthalt wichtige
Hinweise fur die Sicherheit wahrend Montage, Inbetriebsetzung
und Instandhaltung dieses Produktes.

Nach der Installation und Inbetriebnahme Gbergeben Sie dieses
Anweisungshandbuch bitte dem Betreiber.

Bitte prifen Sie das Gerat nach Erhalt auf einwandfreien
Zustand und Funktion. Kontrollieren Sie an Hand des
Typenschildes, ob Modell, Ausfiihrung und technische Daten mit
lhrer Bestellung Ubereinstimmen.

Transport und Handhabung

- Die  Verpackung der  Geréte ist fur  normale
Transportbelastungen ausgelegt. Um mégliche Beschédigungen
auszuschlieBen, transportieren Sie deshalb die Produkte
ausschlieflich in ihrer Originalverpackung.

- Bitte lagern Sie die Produkte bis zur endgiltigen Installation
originalverpackt, trocken und vor Verschmutzung geschitzt.
Nehmen Sie grundsétzlich kein Gerdt entgegen, dass nicht
orginal verpackt ist oder Anzeichen von unsachgeméafer
Handhabung aufweift.

- Vermeiden Sie wahrend des Transportes StoRbelastungen
und belasten Sie die Verpackungen nicht mit tberméaRig goRen
Gewichten, die die Verpackung beschadigen kénnten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Installation muss grundsétzlich durch einen qualifizierten
Fachbetrieb erfolgen.

- Stellen Sie sicher, dass die Installation den mechanischen und
elektrischen nationalen

Vorschriften, dem neuesten Stand, entspricht.

- Nach der Inbetriebnahme muss das Gerét folgende Richtlinien
erfiillen:

. Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE
. Richtlinie  zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
2004/108/CE.

- Die Ventilatoren und Anlagen wurden konzipiert, um Luft
gemal der auf dem Typenschild ausgewiesenen Grenzwerte zu
bewegen.

- Die Gerate durfen nicht in explosiven oder korrosiven
Bereichen betrieben werden.

- Wenn das Produkt in einem Raum zusammen mit
schornsteinabhéngigen Feuerungen (Heizkessel usw.) betrieben
wird, muss auf jeden Fall fur ausreichende Zuluft gesorgt
werden. Der Ausblasstutzen des Ventilators darf nicht an einen
Schacht angeschlossen werden, der zum Rauchabzug von Gas
oder Brennstoff betriebenen Geraten benutzt wird.

- Dieses Gerat kann von Kindern ab einem Alter von acht (8)
Jahren und von Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder einem Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Gerats unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben. Kinder durfen nicht mit dem Gerét
spielen. Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Sicherheit bei der Installation.

- Der Ventilator sowie evtl. vorhandene Luftkandle bzw
Luftleitungen sind von Fremdkérpern (z.B. Spane, Schrauben,
Werkzeug, etc.) frei zu halten.

- Wenn Sie das Gerat installieren, stellen Sie sicher, dass alle
Befestigungen ordnungsgemaf durchgefihrt wurden und dass
Aufhdngungen sowie sonstige Fixierungen auf einen
dauerhaften Betrieb des Gerétes bei dessen maximaler Leistung
ausgelegt sind.
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- Bevor Sie am Gerat arbeiten, stellen Sie sicher, dass das
Gerat vom Stromnetz getrennt ist, selbst dann, wenn das
Laufrad nicht dreht.

- Prifen Sie die Spannungs- und Frequenzwerte des
Stromnetzes auf Ubereinstimmunung mit den Angaben des
Typenschildes.

- Der Elektroanschluss muss entsprechend dem Schaltschema
durchgefihrt werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter (Erdung), falls
vorhanden, ordnungsgemal angeschlossen wird. Stellen Sie
sicher, dass thermische- und Uberstom-Schutzeinrichtungen auf
die entsprechenden Grenzwerte voreingestellt sind und dass
diese ordnungsmemass angeschlossen sind.

- Wird der Ventilator mit einem Luftkanal verbunden, darf dieses
Liftungssystem ausschlieRlich zum Lufttransport eingesetzt
werden.

Vor der Inbetriebnahme.
Bevor Sie den Ventilator und/oder die Anlage in Betrieb setzen,
Uberprufen Sie, dass:

- alle Fixierungen des Apparates und der elektrischen
Anlage ordnungsgemaf vorgenommen sind.

- die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen
ordnungsgemaf angeschlossen sind.

- keine Fremdkoérper vom Ventilator im Luftstrom
fortbewegt werden kénnen.

- der Schutzleiter ordnungsgemaf angeschlossen ist.

- die elektrischen Schutzvorrichtungen angeschlossen
sind und ordnungsgemaR voreingestellt wurden und sich im
betriebsfahigem Zustand befinden.

- die Durchfiihrungen von Leitungen und die elektrischen
Anschlisse abgedichtet sind.

Beim Inbetriebsetzen

- Drehrichtung des Laufrades Uberprifen.

- Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf durchfiihren.

- Bei Auslésung einer elektrischen Schutzvorrichtung
trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und Uberprifen Sie die
Anlage vor dem Wiedereinschalten.

Wartung.

- Wartungsarbeiten darfen ausschlief3lich durch
ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils geltenden
nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

- Vor allen Arbeiten am Gerat sind die Gerate vom Netz
zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Dies gilt
ausdriicklich auch dann, wenn sich das Laufrad nicht dreht.

- Ventilatoren sind regelmaRig auf ihre ordnungsmaRige
Funktionsféhigkeit und Betriebsbereitschaft zu tberpriifen sowie
gegebenenfalls zu reinigen.

- Die Haufigkeit der Wartung richtet sich nach den
Betriebsbedingungen, sollte jedoch mindestens einmal pro Jahr
erfolgen.

- Schmutzansammlungen an Laufrad, Motor und Gitter
sind zu vermeiden, da derartige Verschmutzungen Gefahren
hervorrufen kénnen sowie die Lebensdauer des Ventilators
wesentlich verkurzen.

- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine
Unwucht am Laufrad entsteht.

Recycling.
- Die CEE-Regelungen und unsere Verantwortung

zuklnftigen Generationen gegeniber verpflichten uns zum
Materialrecycling. Deshalb  bitten  wir  Sie, samtliche
Verpackungsreste in die entsprechenden

Trenn-Mullbehélter zu entsorgen und die defekten Altgeréate bei
einem geigneten Entsorgungsbetrieb abzugeben.

Bei Fragen zu den Produkten von Soler & Palau wenden Sie
sich bitte an die nationale S&P-Niederlassung oder an den
jeweiligen nationalen Importeur von Produkten von Soler &
Palau.

Sie finden die Kontaktadressen auf unserer Webseite
unter:www,solerpalau.com
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NEDERLANDS

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in S&P
stelt door de aankoop van dit product, dat is geproduceerd in
overeenstemming met de CE-normen.

Wij verzoeken u voordat u over gaat tot de installatie en de
inbedrijfstelling van dit product deze handleiding aandachtig te
lezen. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor uw eigen
veiligheid en die van de gebruikers tijdens de installatie, het
gebruik en het onderhoud. Geef deze handleiding door aan de
eindgebruiker na het beéindigen van de installatie.

Controleer de goede staat van het apparaat bij het uitpakken. Elk
fabrieksmatig defect of defect tengevolge van het transport valt
onder de S&P-garantie, meld dit dan ook onmiddellijk aan uw
leverancier. Controleer ook of het apparaat daadwerkelijk
overeenkomt met het door u bestelde model, zie hiervoor het
typeplaatje.

Transport.

- De verpakking van dit apparaat is speciaal ontworpen om het
apparaat te beschermen tegen de normale
transportomstandigheden. Het apparaat mag niet
getransporteerd worden zonder de originele verpakking, daar
dit kan leiden tot beschadiging en vervorming.

- Dit product moet tot de uiteindelijke installatie worden
opgeslagen in de originele verpakking en op een droge
plaats, beschermd tegen vuil. Accepteer geen apparaten die
zich niet in de oorspronkelijke verpakking bevinden of die
sporen van manipulaties vertonen.

- Vermijd schokken, vallen en het plaatsen van zware
gewichten bovenop de verpakking.

Belangrijk voor uw veiligheid en die van de gebruikers.

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende
installteur.

- De installatie moet voldoen aan de ter plaatse gelden
normen op mechanisch en elektrisch installaties.

- Bij het in bedrijf stellen moet het apparaat voldoen aan de
volgende richtlijnen:

e Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
e EMC-richtlijn (Elektromagnetische
Compatibiliteit) 2004/108/EG.

- De ventilatoren of toebehoren die ze bevatten zijn ontworpen
voor het verplaatsen van lucht binnen de gegevens die zijn
aangegeven op de kenplaatjes.

- Gebruik dit apparaat niet in een explosieve of corrosieve
atmosfeer.

- Indien u een ventilator gaat installeren die lucht afvoert uit
een ruimte met een verbrandingsapparaat, moet u
controleren of er voldoende toevoer van verse lucht is om
een correcte verbranding te kunnen garanderen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd
van 8 jaar en hoger en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of
gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie
hebben gekregen betreffende het gebruik van het toestel op
een veilige manier en begrijpen de gevaren. Het is verboden
voor kinderen om met het toestel te spelen. Schoonmaak en
onderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden
zonder toezicht.

Veiligheid tijdens de installatie.

- Controleer of er geen losse elementen in de buurt van de
ventilator aanwezig zijn die de draaiende delen kunnen
komen kunnen. Indien de ventilator in een luchtkanaal wordt
geinstalleerd moet worden gecontroleerd of er geen
elementen in het kanaal aanwezig zijn die door de ventilator
zouden kunnen worden opgezogen.

- Controleer na het installeren van het apparaat of alle
bevestigingen zijn uitgevoerd en of de plaats van de
installatie voldoende bestand is om weerstand te bieden aan
de krachten die worden uitgeoefend bij maximaal vermogen.

- Controleer voordat u onderhoud gaat plegen altijd eerst of dit
apparaat is losgekoppeld van het elektriciteits net alvorens
dit te openen of te demonteren, zelfs als dit is uitgeschakeld.
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- Controleer of de spannings- en frequentiewaarden van het
elektriciteitsnet dezelfde zijn als deze vermeld op het
kenplaatje.

- De elektrische installatie moet voorzien zijn van een
dubbelpolige schakelaar met een contactafstand van ten
minste 3mm, verdere aansluiting conform de in het land van
installatie geldende normen

- Volg voor de elektrische aansluiting de aanwijzingen op het
elektrisch schema.

- Controleer bij de modellen waarbij een aarding noodzakelijk
is of deze correct is uitgevoerd, en of de thermische
beschermingen en zekeringen tegen te hoge intensiteit op de

juiste  wijze zijn verbonden en voldoen aan de
overeenkomstige waarden.
- Wanneer de ventilator op een luchtkanaal wordt

aangesloten, mag dit kanaal enkel gebruikt worden als
ventilatiekanaal.

Inbedrijfstelling
Controleer de volgende punten alvorens de installatie in bedrijf te

stellen:

- Is het apparaat op correcte wijze bevestigd en is de
elektrische installatie correct uitgevoerd?

- Zijn de elektrische veiligheidssystemen correct verbonden?

- Zijn er in de zone rond de ventilator of in de luchtkanalen
(indien aanwezig) geen resten van montagematerialen of
vreemde voorwerpen achtergebleven die kunnen worden
aangezogen?

- Is het aardingssysteem correct verbonden?

- Zijn de elektrische beschermingsmiddelen correct
aangesloten, goed afgesteld en is hun werking correct?

- Zijn de ingangen van de kabels en elektrische verbindingen
voldoende dicht

Bij het in werking stellen:

- Draait de waaier in de juiste richting?

- Zijn er geen abnormale trillingen?

- Indien een van de beveiligingssystemen van de elektrische
installatie uitslaat, ontkoppel het apparaat dat van het
elektrisch net en controleer de installatie alvorens deze
opnieuw in bedrijf te stellen.

Onderhoud.

- Controleer altijd eerst of dit apparaat is losgekoppeld van het
elektriciteitsnet alvorens het te demonteren, zorg er ook voor
dat niemand het kan in werking stellen tijdens de
onderhoudsbeurt.

- Regelmatige inspectie van het apparaat is noodzakelijk. De
frequentie hiervan hangt af van de omstandigheden. Er moet
worden vermeden dat vuil zich kan ophopen in de behuizing,
waaiers, motoren en roosters, wat risico's kan veroorzaken
en de levensduur aanmerkelijk kan verminderen.

- Let er bij het schoonmaken goed op dat de waaier of de
turbine niet uit het balans wordt gebracht.

- Bij alle onderhouds- en reparatiewerk-zaamheden moeten de
in elk land van kracht zijnde regelgeving voor veiligheid
worden nageleefd.

Recycling.
- De regelgeving van de EG en onze verplichtingen t.o.v. de

komende generaties verplichten ons materialen te
recycleren. Wij verzoeken u dringend de verpakkingsresten
in de overeenkomstige recyclingcontainer te deponeren; de
afgedankte apparaten moeten via de geéigende
afvalverwerkingkanalen verwerkt te worden.

Richt u voor al uw vragen omtrent S&P-producten tot uw erkende
installateur van S&P indien u zich in Spanje bevindt, of tot uw
dealer in de rest van de wereld. U kunt deze terugvinden via het
internet op www.solerpalau.com.



PORTUGUES

Agradecemos a confianga depositada na S&P ao comprar
este produto, o qual foi fabricado segundo as regras técnicas
de seguranga conformes as normas da CE.

Antes de instalar e pér em funcionamento este produto, leia
com atengédo o presente manual de instrugdes pois contém
indicagbes importantes para a sua seguranca e para a dos
utilizadores durante a instalagdo, uso e manutencédo deste
produto. Apds ter finalizado a instalagdo, entregue-o ao
utilizador final.

Verifique o perfeito estado do aparelho no momento da
desembalagem pois qualquer defeito de origem que este
apresentar, estara coberto pela garantia S&P. Igualmente
verifique que o aparelho é o que vocé encomendou e que 0s
dados que aparecem na placa de instru¢des coincidem com
as suas necessidades.

Transporte e manuseio.

- A embalagem deste aparelho foi desenvolvida para
suportar as condi¢des normais de transporte. Nao devera
transportar o aparelho fora da sua embalagem original
pois poderia deforma-lo ou deteriora-lo.

- A armazenagem do produto devera ser realizada na sua
embalagem original e num local seco e protegido da
sujidade até a sua instalagdo final. Nao aceite um
aparelho que nado seja apresentado na sua embalagem
original ou que apresente sinais de ter sido manipulado.

- Evite golpes, quedas e a colocagdo de pesos excessivos
sobre a embalagem.

Importante para a sua seguranca e para a dos utilizadores.

- A instalagdo devera ser realizada por um profissional
qualificado.

- Certifique-se que a instalagdo cumpre com os
regulamentos mecanicos e eléctricos de cada pais.

- Depois de o ter colocado em funcionamento, o aparelho
devera cumprir as seguintes Directivas:

e Directiva de Baixa Tensdo 2006/95/CE
e Directiva de Compatibilidade
Electromagnética 2004/108/CE.

- Os ventiladores ou os aparelhos de que estdo compostos
foram desenvolvidos para mover ar dentro dos limites
indicados na placa de caracteristicas.

- Né&o utilice este aparelho em atmosferas explosivas ou
corrosivas.

- Se tem de instalar um ventilador para extrair ar num local
onde foi instalada uma caldeira ou outro tipo de aparelho
de combustdo, certifique-se que no local existem
suficientes entradas de ar para garantir uma correcta
combustao.

- Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade
de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de
experiencia e conhecimento, se lhes tiver sido dado a
supervisdo ou formagado apropiadas no que diz respeito
ao uso do aparelho de uma maneira segura e que
comprendam os perigos que implica. As criangas nao
devem brincar com o aparelho. A limpeza e Manutengao
a realizar pelo usuario nao debe ser realizada por
criangas sem supervisao.

Seguranca na instalacéo.

- Certifique-se que néo existem elementos livres perto do
ventilador que possam ser aspirados. Se vai ser
instalado numa conduta, verifique que nado existe
qualquer elemento que possa ser aspirado pelo
ventilador.

- Quando instalar um aparelho, certifique-se que se
realizaram todas as fixagbes e que a estrutura na qual
esta instalado é suficientemente resistente para suportar
o aparelho em funcionamento na sua maxima poténcia.

&P

- Antes de manipular este aparelho, certifique-se que esta
desligado da rede, mesmo se ja estiver parado.

- Verifigue que os valores de tensdo e frequéncia da rede
de alimentagdo s&o iguais aos indicados na placa de
caracteristicas .

- Na instalagédo eléctrica do aparelho devera ser
incorporado um interruptor omnipolar com uma abertura
entre contactos de pelo menos 3 mm, adequado a carga
e que respeite os normativos vigentes

- Para a ligagao eléctrica siga as indicagbes do esquema
de ligagao.

- Verificar que a ligagdo a terra, no caso de existir, foi
realizada correctamente e que as protecgdes térmicas ou
de sobreintensidade foram ligadas e ajustadas nos
limites correspondentes.

- No caso de ligagdo de um ventilador a uma conduta, esta
devera ser exclusiva para o sistema de ventilagéo.

Colocacéo em servigo.

Antes de colocar em servico a instalagdo, realize as

verificagdes seguintes:

- A fixagdo do aparelho e a instalagdo eléctrica foram
realizadas correctamente.

- Os dispositivos de segurancga estdo devidamente ligados.

- N&o existem restos de materiais de montagem nem
corpos estranhos que possam ser aspirados, quer na
area do ventilador quer nas conductas, no caso de
existirem.

- O sistema de protecgao de ligagéo a terra ligado.

- Dispositivos de protecgéo eléctrica ligados, devidamente
ajustados e em estado operativo.

- Estanqueidade das entradas de cabos e ligagoes
eléctricas.

Ao coloca-lo em funcionamento:

- Que o sentido de rotacao da hélice é correcto.

- Nao se apreciam vibragdes anomalas.

- Se disparou algum dos dispositivos eléctricos de
proteccdo da instalagdo, desligue o aparelho da rede e
verifique a instalagdo antes de o colocar em
funcionamento novamente.

Manutencéo.
- Antes de manipular o ventilador, certifique-se que esta

desligado da rede, embora esteja parado, e que ninguém
pode pd-lo em funcionamento durante a intervengao.

- E necessaria uma inspecgdo regular do aparelho. A
frequéncia da mesma, devera ser em funcdo das
condicbes de trabalho para evitar a acumulagcéo de
sujidade nas hélices, turbinas, motores e grelhas pois
poderia provocar riscos e encurtaria sensivelmente a
vida do mesmo.

- Nas operagdes de limpeza tenha a precaugdo de nao
desequilibrar a hélice ou a turbina.

- Em todos os trabalhos de manutengcdo e reparacéo,
deverdo ser observadas as normas de seguranga
vigentes em cada pais.

Reciclagem.

- A normativa da CEE e o compromisso que devemos
adquirir com as futuras geragdes, obrigam-nos a realizar
a reciclagem de materiais. Ndo se esquega de depositar
todos os elementos restantes da embalagem nos
correspondentes contentores de reciclagam nem de
depositar os aparelhos que foram substituidos no Gestor
de Residuos mais préximo.

Para esclarecer qualquer duvida em relagdo aos produtos da
S&P, dirija-se a Rede de Servicos Apos Venda, se estiver em
territorio espanhol ou ao seu distribuidor habitual no resto do
mundo. Para a sua localizagdo pode consultar o site
www.solerpalau.com.



S.p

ITALIANO

La ringraziamo per la fiducia che ha riposto in S&P mediante
I'acquisto di questo prodotto, che €& stato fabbricato
seguendo regole tecniche di sicurezza, secondo le norme
della CE.

Prima di installare o mettere in funzione questo prodotto,
legga attentamente il presente libro di istruzioni poiché
contiene indicazioni importanti per la sua sicurezza e quella
degli utenti durante linstallazione, uso e mantenimento di
questo prodotto. Una volta finita I'installazione lo consegni
all'utente finale.

Verifichi il perfetto stato dell’apparecchio al momento del
disimballaggio poiché qualsiasi difetto di origine che presenti,
e coperto dalla garanzia S&P. Verifichi anche che
'apparecchio & quello da Lei richiesto e che i dati che
figurano sulla targhetta d’istruzione coincidono con le sue
necessita.

Trasporto e manipolazione.

- L’imballaggio di questo aparecchio & stato disegnato per
sopportare le condizioni normali di trasporto, non si deve
trasportare l'apparecchio fuori dal suo imballaggio
originale poiché potrebbe deformarsi o deteriorarsi.

- Limmagazzinamento di questo prodotto deve realizzarsi
nel suo imballaggio originale e in un luogo asciutto e
protetto dalla sporcizia fino alla sua installazione finale.
Non accetti un apparecchio che non € contenuto nel suo
imballaggio originale o che mostra segni di essere stato
manipolato.

- Eviti colpi, cadute e di collocare pesi eccessivi
sullimballaggio.

Importante per la sua sicurezza e per quella degli utenti.

- L’installazione deve essere realizzata da personale
qualificato.

- Verifichi che Tlinstallazione rispetta i regolamenti
meccanici ed elettrici di ogni paese.

- Una volta messo in funzione [Iapparecchio deve
rispettare le seguenti Direttrici:

e Direttrice di Bassa Tensione 2006/95/CE
e Direttrice di Compatibilita Elettromagnetica
2004/108/CE.

- |l ventilatori o gli apparecchi che li incorporano, sono stati
disegnati per muovere aria dentro i limiti indicati nella
targhetta delle caratteristiche.

- Non utilizzare questo apparecchio in atmosfere
esplosive o corrosive.

- Se deve installare un ventilatore che estrae aria in un
locale dove sia stata installata una caldaia o un altro tipo
di apparecchio a combustione, si assicuri che nel locale
esistono sufficienti entrate di aria che garantiscono una
corretta combustione.

- Questo prodotto & utilizzabile da bambini con almeno 8
anni di eta o superiore e da persone con capacita
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che mancano di
esperienza e conoscenza del prodotto , se sono stati
supervisionati o formati appropriatamente rispetto all'uso
dell'apparato in maniera sicura e comprendendo i rischi
che implica. | bambini non devono giocare con questo
apparato. La pulizia e la manutenzione da parte
dell'utente non dovrebbero essere fatte dai bambini
senza supervisione.

Sicurezza nell'installazione.

- Verifichi che non ci sono elementi liberi nelle vicinanze
del ventilatore che possano essere aspirati da questo.
Se viene installato in un condotto, verifichi che sia pulito
da qualsiasi elemento che possa essere aspirato dal
ventilatore.

- Quando installa un apparecchio, verifichi che si siano
realizzati tutti i fissaggi e che la struttura in cui €
installato & sufficientemente resistente per sopportare
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I'apparecchio in funzionamento alla sua massima
potenza.

- Prima di manipolare questo apparecchio si assicuri che
non & collegato alla rete, anche nel caso che fosse
fermo.

- Verifichi che i valori di tensione e frequenza della rete di
alimentazione sono uguali a quelli indicati nella targhetta
delle caratteristiche.

- L'installazione elettrica dovra icludere un interruttore
omnipolare con una apertura trai contatti di 3 mm. di
adeguata potenza e che risponda agli standard delle
normative vigenti nel paese.

- Per il collegamento elettrico segua le indicazioni dello
schema di collegamento.

- Verifichi che il collegamento a terra, se ci fosse, & stato
effettuato correttamente e le protezioni termiche o di
sovraccarico sono state collegate e regolate ai limiti

corrispondenti.

- In caso di collegamento di un ventilatore a un condotto,
questo deve essere esclusivo per il sistema di
ventilazione.

Messa in funzione.

Prima di mettere in funzione [linstallazione, realizzare le

seguenti verifiche:

- I fissaggio dell’apparecchio e [installazione elettrica
sono state realizzate correttamente.

- | dispositivi di sicurezza elettrica sono collegati
correttamente.

- Non ci sono resti di materiale di montaggio ne corpi
estranei che possano essere aspirati né nell’area del
ventilatore né nei condotti, nel caso che ci fossero.

- Sistema di protezione di messa a terra collegato.

- Dispositivi di protezione elettrica collegati, correttamente
regolati e in stato operativo.

- Tenuta stagna delle entrate dei cavi e collegamenti
elettrici.

Al momento di metterlo in funzione:

- Che il senso di giro dell’elica sia quello corretto.

- Non si percepiscono vibrazioni anomale.

- Nel caso che salti qualche dispositivo di protezione
elettrico, disinserire  I'apparecchio e verificare
I'installazione prima di metterlo di nuovo in funzione.

Mantenimento.

- Prima di manipolare il ventilatore, verificare che é
disinserito, anche se & fermo e che nessuno possa
metterlo in funzione durante I'intervento.

- E necessaria un’ispezione regolare dell'apparecchio. La
sua frequenza, deve essere in funzione delle condizioni
di lavoro per evitare 'accumulo di sporcizia nelle eliche,
turbine, motori, griglie che potrebbe comportare rischi e
ne accorcerebbe sensibilmente la vita.

- Durante le operazioni di pulizia tenere molta
precauzione di non squilibrare I'elica o la turbina.

- In tutti i lavori di mantenimento e riparazione, devono
essere osservate le norme di sicurezza vigenti in ogni
paese.

Ricilaggio.

- La normativa della CEE e limpegno che dobbiamo
assumere con le generazioni future, ci obliga al
riciclaggio dei materiali, la preghiamo di non dimenticare
di depositare tutti gli elementi restanti dell'imballaggio
negli appositi contenitori di riciclaggio, nonché di portare
gli apparecchi sostituiti al Gestore di Residui piu vicino

Per chiarire qualsiasi dubbio rispetto ai prodotti S&P
rivolgersi alla Rete di Servizio al Cliente se & nel territorio
spagnolo o al suo distributore abituale nel resto del mondo.
Per localizzarlo pud consultare Ila pagina WEB
www.solerpalau.com.



CESKY

Dékujeme Vam za duvéru, kterou jste viozili do S&P tim, ze
jste si  koupili tento vyrobek, zhotoveny v souladu
s technickymi nafizenimi o bezpeénosti dle norem EC.
Drive, nez pristoupite k instalaci vyrobku a jeho uvedeni do
chodu, si laskavé peclivé prectéte tento navod, v némz
naleznete dulezité pokyny, tykajici se Vasi bezpecnosti a
bezpecnosti uzivatell pfi provadéni instalace, pouziti a
udrzbé zakoupeného vyrobku. Po dokonceni instalace
predejte navod kone¢nému uzivateli.

Po vyjmuti vyrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. VSechny
vady, zpUsobené vyrobcem ¢i prepravcem, podléhaji
zaruce S&P. Soucasné si ovérte, zda vyrobek, ktery jste
obdrzeli, je ten, ktery jste si objednali, a zda udaje,
uvedené v tabulce s pokyny, odpovidaji vasSim
pozadavkim.

Preprava a zachazeni s vyrobkem

- Obal, vnémz se vyrobek dodava, je ur€en pro bézné
pfepravni podminky. Bez plvodniho obalu se
spotfebi¢ nesmi prepravovat, nebot by mohlo dojit
k poruseni Ci poSkozeni vyrobku.

- Do doby, nez se provede konecna instalace zafizeni,
se musi vyrobek uchovavat ve svém puvodnim obalu a
skladovat na suchém misté, chranéném pfed
necistotami. V pfipadé, Ze vyrobek neni zabalen do
pavodniho obalu nebo Ze nese znamky urcité
nepfipustné manipulace, ho vzadném pfipadé
neprebirejte.

- Dbejte, aby nedoslo k iderdm ani padim spotrebice a
aby se na zabaleny vyrobek nepokladaly tézké
pfedméty.

Dilezitd upozornéni pro Vasi bezpecnost i bezpecnost

uzivatell

- Instalaci zafizeni smi provadét pouze kvalifikovani
pracovnici.

- Ujistéte se, zda instalace splnuje nalezité strojni a
elektrické predpisy zemé dovozu.

- Pfi uvedeni do chodu musi spotfebi¢ splhovat
nasledujici smérnice:

e Smérnice nizkého napéti 2006/95/EWG
e Smérnice elektromagnetické
kompatibility 2004/108/EWG

- Ventilatory nebo spotrebice, které jsou jimi vybaveny,
jsou provedeny takovym zplsobem, aby zajiStovaly
proudéni vzduchu v mezich hodnot uvedenych v
tabulce s technickymi udaiji.

- Spotfebi¢ se nesmi pouzivat ve vybusném ani zZiravém
prostredi.

- Tento spotfebi¢ nesmi pouzivat déti mladsi 8 let a
osoby se snizenymi fyzickymi, senzorickymi i
mentalnimi schopnostmi nebo osoby s nedostate¢nou
zkuSenosti a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem
zodpovédné osoby nebo pokud jim takova osoba
nedala dostatecné instrukce, které zajisti bezpecné
uzivani spotfebi¢e a pochopeni rizik s tim spojenych.
Uzivatel musi zajistit, aby si se spotiebicem nehraly
déti. Cisténi a udrzba spotfebite nesmi byt provadéna
détmi bez dozoru.

Bezpecnost pfi instalaci

- Presvédcte se, zda nejsou v blizkosti ventilatoru volné
polozené predméty, které by mohl vsat. Pokud je
ventilator  nainstalovan na  odvodové  trubce,
zkontrolujte, zda na ni nejsou zadné prvky, které by
mohl vstfebat.

- Po dokongeni instalace spotfebiCe se ujistéte, zda byla
provedena vSechna upevnéni a zda konstrukce, na niz
je spotfebi¢ namontovan, je dostatec¢né pevna, aby ho
béhem provozu udrzela i pfi maximalnim vykonu.

S,

- Drive, nez zaCnete se spotfebi¢em manipulovat, si
ovérte, zda je odpojen ze sité elektrického proudu i
pfesto, Ze je vypnuty.

- Zkontrolujte, zda hodnoty napéti a kmitoctu napajeci
sité odpovidaji veli¢inam, uvedenym v tabulce
s technickymi vlastnostmi.

- Elektricka instalace musi obsahovat dvoupdlovy
spinac se vzdalenosti kontaktd minimalné 3 mm.

- Pri elektrickém zapojeni postupujte dle pfislusného
zapojovaciho schématu.

- Ma-li instalace uzemnéni, zkontrolujte, zda bylo
provedeno spravné. Dale se presvédCte, zda jsou
zapnuty tepelné ochrany, pfipadné, ochrany proti
pfepéti, a zda jsou nastaveny na pfislusné mezni
hodnoty.

- Vpfipadé, Ze je ventilator napojen na prGduch, se
musi jednat vyhradné o praduch pro vétraci systém.

Uvedeni do provozu

Pfed wuvedenim spotfebiCe do provozu je nutné

zkontrolovat:

- Spravné upevnéni spotiebiCe a spravné provedeni
elektrické instalace

- Radné zapojeni elektrickych bezpeénostnich zafizeni

- Pripadny vyskyt zbytklh montazniho materialu i
nezadoucich predmétl v blizkosti  ventilatoru a
priduch, které by mohl ventilator nedopatifenim vsat

- Zapojeni ochranného zafizeni pro uzemnéni

- Zapojeni, spravné sefizeni a provozni stav
elektrickych ochrannych zafizeni

- Nepropustnost kabelovych vstupld a elektrickych
pfipojek.

Pfi uvedeni do chodu:

- Zkontrolujte spravnost sméru otaceni lopatky

- Ovéfte, zda nedochazi k anomaliim pfi vibracich

-V pfipadé, Ze vyskocCi nékteré elektrické bezpecnostni
zarizeni, odpojte spotfebi¢ ze sité a prfed tim, nez ho
znovu zapojite, zafizeni zkontrolujte.

Udrzba

- Drive, nez zacnete s ventilatorem manipulovat, se
ujistéte, zda je odpojen ze sité elektrického proudu i
presto, Ze je vypnuty, aby ho zadny ze zaméstnancu
nemohl pfi udrzbé uvést do chodu.

- Provadéjte pravidelné revize spotfebice. Casovy
interval mezi jednotlivymi revizemi zavisi na
provoznich podminkach. Snahou pravidelnych kontrol
je zabranit hromadéni necistot v misté lopatek, turbin,
motorl a mfizek, aby nevznikala rizika moznych zavad
a zkraceni zivotnosti spotrebice.

- Pri Cisténi je nutné dbat, aby u lopatky nebo turbiny
nedoslo k k poruSeni rovnhovahy.

- Pfi provadéni udrzby a oprav je nezbytné dodrzovat
vSechny bezpec€nostni pfedpisy platné v zemi dovozu.

Recyklace
- Normy EEC a zavazek, ktery musime pfijmout v zajmu

naSich budoucich generaci, nam udileji povinnost
recyklace pouZitého materialu, a proto Vas zadame,
abyste neopomijeli ukladat vSechny obaly do
odpadnich kontejnert ur¢enych na recyklaci a ukladat
vyfazené spotfebi¢e v nejblizS§i sbérné druhotného
odpadu.

V pfipadé jakychkoliv nejasnosti, tykajicich se vyrobku
S&P, se na Uzemi épanélska obracejte na servisni sit
prodejen a opraven a v zahrani¢i na svého bézného
distributora. Servisni a distribu¢ni sit naleznete na webové
strance www.solerpalau.com.
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SVENSKA

Vi &r tacksamma for det fértroende ni har visat S&P genom
att kdpa denna produkt, som har tillverkats i enlighet med
géllande CE-normer.

Innan denna produkt installeras och satts igang, las
uppmarksamt denna bruksanvisning, da den innehaller
viktiga anvisningar vad géller sakerhet fér produkten i sig
men ocksa for dess anvandare vid installation, anvandning
och underhall. N&r installationen &r genomférd, 1&mna 6ver
instruktionerna till anvéndaren.

Kontrollera att produkten ar i perfekt skick vid uppackningen
eftersom alla ursprungliga fel eller skador tacks av S&P-
garantin. Kontrollera aven att apparaten ar den ni har
bestillt och att den information som finns pa den tekniska
specifikationen sammanfaller med era behov.

Transport och behandling.

- Apparatens forpackning &r gjord for att tdla normala
transportvillkor. For att apparaten inte ska |6pa risk att
férdarvas eller skadas bor den inte transporteras utan sin
férpackning.

- Produkten bor forvaras i sin orginalférpackning och pa ett
torrt och rent stalle tills dess att den installeras. Acceptera
inte en apparat som ej ar férpackad i orginalférpackning
eller visar tecken pa att ha blivit anvand.

- Unvik slag, fall och att placera tunga féremal ovanpa
férpackningen.

Viktiga sdkerhetsféreskrifter.

- Installationen maste utféras av kvalificerad
personal.

- Forséakra dig om att installationen stammer éverens
med de féreskrifter for mekanik och elektronik, som
géller i landet.

- Nar apparaten vél ar igangsatt, maste den uppfylla
féljande direktiv:

e Direktiv for lagspanning 2006/95/CE
e Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/CE

- Flaktarna eller de apparater som inférlivar sadana,
har tillverkats for att ventilera luft inom de granser
som star pa markskylten.

- Anvéand ej denna apparat i explosiva eller fratande
miljder.

- Om du maste installera en utsugningsflakt i en
lokal dér det redan finns panna eller annan typ av
férbréanningsapparat, férsakra dig om att det finns
tillrackligt manga luftingangar for att garantera en
korrekt férbrénning.

- Denna apparat far anvandas av barn fran atta ar och
uppat och av personer med nedsatt fysisk eller mental
formaga och kunskap, detta om de &ar under uppsyn
eller instruerande huruvida anvandning pa ett sdkert
satt ska ske och om de forsta riskerna. Barn ska inte
leka med apparaten. Rengoring och anvandarunderhall
ska inte goras av barn utan tillsyn.

Sakerhet under installationen.

- Forséakra dig om att det inte finns l6sa foremal nara
flakten som kan sugas in i den. Om den ska
installeras i en kanal, kontrollera att kanalen &r ren
och ej innhaller féremal som kan sugas in i flakten.

- Nar apparaten installeras, kontrollera alla
fastanordningar och att den konstruktion dar den ar
installerad ar tillrackligt resistent for att std emot
apparaten i drift paA maxniva.

- Innan apparaten hanteras, kontrollera att den ar
urkopplad, &ven om den &r avstangd.

- Kontrollera att vardena pa spanning och frekvens
som ar att tillgd &r de samma som de som anges
pa markskylten.
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- Den elektriska installationen maste inkludera en 2-
polig brytare med minst 3mm kontaktgap samt vara
korrekt dimensionerad enligt géllande lokala
bestdmmelser i det landet dar den installeras

- For den elektriska kopplingen, f6lj anvisningarna i
kopplingsschemat.

- Kontrollera att jordkopplingen, om det finns, har
gjorts pa ratt satt och att termiska skydd eller de for
overstrom ar kopplade och instdllda med de ratta
gransvardena.

- Om flakten kopplas till en kanal, maste denna var
till enbart fér ventilation.

Driftsattning.
Kontrollera féljande innan igangséattning:

- Apparatens fastanordningar och att den elektriska
installationen utforts korrekt.

- Att séakerhetsutrustning fér elektroniken &r
kopplade pa ratt satt.

- Attt det inte finns kvar monteringsmaterial eller
frammande féremal i omradet runt omkring eller i
kanalen, om en sadan finns, som kan sugas in i
flakten.

- Att skyddsanordning for jordning ar inkopplad.

- Att elektriska skyddsdon ar inkopplade, instéllda
och att de fungerar.

- Tatningar for kabelingangar och elektriska
anslutningar.

Kontrollera vid igangséttning.
- Att propellern snurrar at ratt hall.
- Attinga vibrationsstorningar finns.
- Om nagot av de elektriska skyddsdonen bryts,
koppla ur apparaten fran natet och kontrollera
installationen innan den sétts igang pa nytt.

Underhall.

- Innan flakten handskas med, var sdker pa att den
ar frankopplad fran natet, aven om den ar avstangd
och att ingen kan satta igang den under tiden.

- Det ar nédvandigt med en regelbunden inspektion.
Frekvensen for denna inspektion bér bestdmmas
beroende pa anvandande och miljé for att undvika
att det samlas smuts i propellrarna, turbinerna,
motorerna och gallrerna, som kan medféra risker
och skulle méarkbart férkorta apparatens livstid.

- Vid rengéring krdvs mycket forsiktighet for att inte
rubba propellen eller turbinen.

- Vid alla underhalls- och repareringsarbeten, maste
gallande sakerhetsforeskrifter for landet beaktas.

Atervinning.

- CEE- normer och de forpliktelser vi har gentemot
kommande generationer, goér att vi maste
ateranvinna material. Vi ber er att inte gldmma att
lamna det som blir 6éver av férpackningsmaterial
och att ldmna in de apparater som byts ut pa
narmsta atervinningsstation.

For att fa klarhet i tveksamheter vad géller S&P-produkter,
vand er till Kundtjanst (Red de Servicios Post Venta) om ni
befinner er i Spanien, eller er vanliga distributér i resten av
varlden. For att  hitta ratt, se var hemsida
www.solerpalau.com.



DANSK

S&P takker for den ved keb af dette produkt udviste tillid.
Produktet er fremstillet i henhold til de geeldende tekniske
sikkerhedsregler og EF normer.

For installation og start af dette produkt, ber De
gennemlaese denne instruktions bog, som indeholder
vigtige sikkerheds instruktioner som skal observeres savel
af installatgren som af brugeren under installation, brug og
vedligeholdelse. Nar installationen er afsluttet skal denne
vejledning overreekkes brugeren.

Kontroller ved udpakningen at apparatet er i pefekt stand,
enhver fejl eller skade opstaet i produktionen er deekket af
SyP's garanti. Kontroller ligeledes at apparatet er det
bestilte og at de data der ses pa instruktions pladen svarer
til Deres behov.

Transport og manipulering.

- Apparatets emballage er udformet til at modsta
normale transport betingelser. Det bar ikke
transporteres uden emballage, da det ville kunne
deformeres eller skades.

- Hvis apparatet skal opbevares skal det veere i den
originale emballage og pa et tert og rent sted, indtil
den endelige installation. Accepter aldrig et apparat
der ikke er i den originale emballage eller som udviser
tegn pa manipulation.

- Undga slag, fald eller tung last ovenpa emballagen.

Vigtigt for apparatets og brugerens sikkerhed.

- Installationen skal udferes af en autoriseret installater.

- Kontroller at installationen opfylder alle mekaniske og
elektriske krav geeldende i pageeldende land.

- Efter start bgr apparatet opfylde falgende direktiver:

e Lav Spaendings Direktiv 2006/95/EF
e Direktiv for Elektromagnetisk
Forenelighed 2004/108/EF.

- Ventilatorerne og de apparater der indholder disse, er
udformet med henblik pa at bevaege luften indenfor de
greenser der er angivet pa karakteristik pladen.

- Brug ikke dette apparat i eksplosive eller setsende
omgivelser.

- Safremt en ventilator skal placeres i et lokale hvor der
er installeret en keddel eller anden form for
forbraendings apparat, skal det sikres at lokalet er
forsynet med et tilstreekkeligt antal luftindgange for at
sikre en korrekt forbraending.

- Dette apparat ma ikke benyttes af bgrn under 8 ar,
eller af personer med nedsatte fysiske, mentale eller
motoriske evner uden vejledning af en myndig person.
Bgrn ma ikke lege med dette apparat. Bern ma ikke
udfgre rengering eller vedligehold af dette apparat
uden opsyn af en voksen.

Installationssikkerhed.

- Sgrg for at der ikke er Igse genstande i neerheden af
ventilatoren der vil kunne opsuges af denne. Safremt
der installeres en kanal skal denne ligeledes veere fri
for enhver form for genstand, der vil kunne opsuges af
ventilatoren.

- Ved installation af apparatet skal det sikres, at alle
fastgerelsesdele og strukturer er tilstraekkelige til
apparatet nar det fungerer pa hgjeste potens.

- Fer manipulering af ventilatoren, skal det sikres, at
denne ikke er ftilslutttet el-nettet, idet det ikke er
tilstraekkeligt, at den er stoppet.

- Kontroller at el-nettets spaending og frekvens svarer til
veerdierne angivet pa karakteristikpladen pa apparatet.

- Den elekiriske installation skal udferes ifglge
forbindelsesskemaet.

- Den elekiriske installation skal inkludere en korrekt
afbryder, dobbelt pol afbryder med en afstand pa

S,

mindst 3 mm, og i fuld overensstemmelse med de
lovmeessige krav

- Kontroller at en eventuel jordforbindelse er korrekt
udfgrt og at termoreleeerne for overspsending er
forbundet og justeret til de tilsvarende veerdier.

- Hvis ventilatoren forbindes til en kanal, skal denne
veere udelukkende til brug for ventilations systemet.

Opstart.

For opstart af installationen skal felgende kontrolleres:

- At fastgerelsen af apparatet og den elektriske
installation er korrekt udfart.

- At de elektriske sikkerhedskomponenter er korrekt
forbundet.

- Atderikke er montagerester eller fremmedlegemer der
vil  kunne absorberes, hverken i ventilatorens
omgivelser eller i kanalerne, safremt der findes
sadanne.

- At beskyttelsessystem og jordforbindelse er forbundet.

- At elektriske beskyttelses elementer er korrekt
forbundet, korrekt justeret og operative.

- At ledningsindgange og elektriske forbindelser er
teette.

Ved start:

- At propellernes omdrejningsretning er korrekt.

- Atder ikke observeres unormale vibrationer.

- Safremt et af de elektriske beskyttelses elementer
falder ud, skal el forbindelsen til apparatet afbrydes og
installationen kontrolleres fgr ny start.

Vedligeholdelse
- Fer enhver manipulation af ventilatoren, skal denne

veere afbrudt fra el-forsyningen, selv nar denne er
stoppet, og ingen ber kunne starte den sa lsenge den
undersgges.

- Apparatet skal inspiceres regelmeessigt. Hyppigheden
afhaenger af arbejdsomgivelserne, for at undga
ophobing af snavs pa propeller, turbiner, motorer og
gitre der kunne medfgre en risiko og afkorte
ventilatorens levetid.

- Under rengeringen skal man sgrge for ikke at bringe
propellerne eller turbinen ud af ligevaegt.

- Under al form for vedligeholdelse og reparation skal de
geeldende sikkerhedsnormer i landet observeres.

Genbrug.
- EF forordningerne og vort ansvar overfor de

kommende generationer forpligter os til genbrug af
materialer, og vi beder Dem derfor ikke glemme at
deponere udskiftede apparater pa naermeste genbrugs
central.

For enhver tvivl angaende S&P produkterne beder vi Dem
rette henvendelse til Den Oficielle After Sales Service hvis
det er i Spanien, eller den szaedvanlige forhandler i andre
lande. De kan finde disse pa WEB siden
www.solerpalau.com
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POLSKI

Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Panstwo firme S&P
dokonujgc zakupu tego produktu, wytworzonego zgodnie z
zasadami technicznymi spetniajgcymi wymagania norm UE.
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nalezy doktadnie
przeczytac niniejszg instrukcje obstugi, poniewaz zawiera ona
wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas instalacii,
pracy i obstugi tego produktu. Po zakonczeniu instalacji

nalezy przekaza¢ niniejsza instrukcje uzytkownikowi
koncowemu.

Podczas rozpakowywania nalezy sprawdzi¢, czy stan
urzgdzenia nie budzi zZadnych =zastrzezen, poniewaz

uszkodzenie wynikajgce z winy producenta/dostawcy objete
sg gwarancjg. Prosimy sprawdzi¢ czy dostarczone urzadzenie
i dane na tabliczce znamionowej sg zgodne z zamowieniem.

Transport i obstuga.

- Opakowanie zostatlo zaprojektowane pod katem
normalnych warunkéw panujgcych podczas transportu.
Nie nalezy transportowa¢ produktu bez oryginalnego
opakowania, poniewaz moze to spowodowaé jego
deformacje lub uszkodzenie.

- Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnym
opakowaniu, w miejscu suchym i chronionym przed
zabrudzeniem az do momentu instalacji. Nie nalezy
przyjmowa¢ urzgdzenia, ktére nie znajduje sie w
oryginalnym opakowaniu lub posiada slady uzytkowania.

- Nalezy unika¢ uderzen, upadkow oraz umieszczania
ciezkich przedmiotéw na opakowaniach.

Wazne uwagi dla  bezpieczenstwa instalatoréw i
uzytkownikow.
- Instalacja powinna zostac wykonana przed

wykwalifikowanego pracownika (uprawnienia SEP).

- Sprawdz czy instalacja spetnia wymagania mechaniczne
i elektryczne obowigzujgce w kraju.

- Po uruchomieniu urzadzenie, w ktérego sktad wchodzi
niniejszy wentylator powinno spetiaé postanowienia
nastepujacych dyrektyw:

e Dyrektywa o niskim napieciu 2006/95/CE
e  Dyrektywa o] zgodnosci
elektromagnetycznej 2004/108/CE.

- Wentylatory lub urzadzenia je =zawierajgce, zostaty
zaprojektowane tak, aby wymusza¢ ruch powietrza,
zgodnie z parametrami okre$lonymi na tabliczce
Znamionowe;j.

- Nie Kkorzysta¢ =z wurzadzenia w pomieszczeniach
zawierajgcych atmosfere grozgcg wybuchem lub korozjg.

- Jezeli musisz zainstalowa¢ wentylator wyprowadzajgcy
powietrze z pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest
kociot lub innego rodzaju urzadzenie spalajgce, upewnij
sie, czy w tym pomieszczeniu jest wystarczajgca liczba
wlotdbw powietrza, aby zagwarantowaé prawidtowe
spalanie.

- Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w
wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku
doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie do uzytkowania
sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byly zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie
sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac
czyszczenia i konserwaciji sprzetu.

Bezpieczenhstwo podczas instalaciji.

- Upewnij sig, czy w poblizu wentylatora nie ma luznych
elementdéw, ktére mogg zosta¢ przez niego zassane.
Jezeli planujesz instalacje w kanale wentylacyjnym,
sprawdz czy jest on czysty i wolny od wszelkich
elementéw, ktére mogg zosta¢ zassane do wnetrza
wentylatora.

- Podczas instalacji urzgdzenia, upewnij sie, czy wykonano
wszystkie mocowania i czy struktura, na ktorej
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urzadzenie jest mocowane jest wystarczajgco mocna,
aby utrzymacé urzadzenie pracujgce z maksymalng moca.

- Przed manipulowaniem urzgdzeniem, upewnij sie czy jest
ono fizycznie odtgczone od sieci zasilajgcej nawet, jezeli
jest wylgczone.

- Sprawdz czy wartosci napiecia i czestotliwosci sieci
zasilajgcej sg identyczne jak odpowiednie wartosci
podane na tabliczce znamionowe;.

- Instalacja elektryczna musi zawieraé  wytgcznik
wszystkich biegunoéw, w ktérym odlegtos¢ miedzy stykami
jest nie mniejsza niz 3mm, odpowiednio dobrany zgodnie
z regulacjami obowigzujgcymi w kraju instalacji.

- W celu wykonania podigczenia elektrycznego,
przestrzegaj wskazéwek zawartych na schemacie
podtgczen.

- Upewnij sie, czy uziemienie zostalo wykonane

prawidlowo oraz czy odpowiednie
elektryczne zostaty podtgczone i
odpowiedniego poziomu.

- Jesli  wentylator  podtaczony
wentylacyjnego, kanat ten musi
wytgcznie dla systemu wentylaciji.

zabezpieczenia
dostosowane do

jest do kanatu
by¢ przeznaczony

Uruchomienie:

Przed uruchomieniem

czynnosci kontrolne:

- Czy umocowanie urzadzenia oraz instalacja elektryczna
zostaty wykonane prawidtowo.

- Czy nie pozostaty w instalacji resztki materiatow
montazowych lub ciat obcych, ktére mogg zostac
zassane do wnetrza wentylatora.

- Czy wentylator jest uziemiony.

- Czy sag podiagczone zabezpieczenia elektryczne, czy sa
one prawidtowo umocowane i czy funkcjonujg.

- Szczelnosé przejs¢ kablowych i podigczen elektrycznych.

instalacji, wykonaj nastepujgce

W chwili uruchomienia:

- Czy kierunek obrotu wirnika jest prawidtowy.

- Czy nie powstajg anormalne wibracje.

- W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia
elektrycznego, nalezy bezzwtocznie odtgczyé aparat od
zasilania i sprawdzi¢ instalacje przed jej ponownym
uruchomieniem.

Konserwacja.
- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci

serwisowych, upewnij sie czy urzadzenie jest odtgczone
od sieci zasilajgcej nawet, jezeli jest wylgczone oraz czy

nikt nie moze go uruchomi¢ podczas prac
konserwacyjnych.
- Konieczna jest regularna kontrola urzgdzenia. Jej

systematycznos¢ powinna odpowiada¢ warunkom pracy,
aby unikng¢ gromadzenia sie brudu na wirniku, turbinach,
silnikach i kratkach, ktére mogtyby zwieksza¢ ryzyko
awarii i znacznie skréci¢ okres uzytkowania urzadzenia.

- Podczas czyszczenia zachowac ostroznos¢, aby nie
doprowadzi¢ do obluzowania sie wirnika lub turbiny.

- Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i obstugi

nalezy przestrzegac norm bezpieczenstwa
obowigzujgcych w kraju.

Utylizacja.

- Norma CEE oraz odpowiedzialnos¢ za przyszie

pokolenia, obligujg nas do recyklingu materiatéw. Dlatego
tez prosimy o zdawanie wszystkich pozostatych
elementédw opakowania w odpowiednich kontenerach do
recyklingu, a takze o dostarczanie wymienionych
urzgdzen do najblizszej firmy zajmujgcej sie utylizacjg
odpadoéw.

Aby wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczgce produktéw S&P,
prosimy o kontakt z siecig obstugi posprzedaznej, jezeli
znajdujesz sie na terytorium Hiszpanii lub do najblizszego
dystrybutora w dowolnej czesSci $wiata. Mozesz go
zlokalizowac¢ na stronie www.solerpalau.com



LIETUVIY KALBA

Dékojame jums uz pasitikéjimg parodytg S&P perkant §j
produktg, kuris buvo gaminamas pagal technines saugos
taisykles, atitinkancias ES normas.

Prie$ instaliuojant ir pradedant naudoti §j produkta, atidziai
perskaitykite Sig instrukcijy knygg nes joje yra svarbids
nurodymai jasy ir vartotojy saugumui instaliavimo,
naudojimo ir produkto prieziGros metu. Kai pabaigsite
instaliacijg perduokite nurodymus galutiniam vartotojui.
S&P garantijia  suteikiama  medziagoms,funkciniams
defektams, kurie atsirado dél gamintojo kaltés. Taip pat,
patikrinkite, kad aparatas yra tas, kurj jis uzsakéte ir kad
duomenys esantys instrukcijy lenteléje atitinka jusy
poreikius.

Transportavimas ir manipuliavimas.

- Sio aparato jpakavimas yra sukurtas atlaikyti normalias
transportavimo saglygas, nedera transportuoti aparato
nejpakuoto | originaly jpakavima, nes galéty
deformuotis arba sugesti.

- Produktas turi blti saugomas originaliame jpakavime ir
sausoje bei nuo purvo apsaugotoje vietoje iki jo
galutinio instaliavimo. Nepriimkite aparato, kuris bty
neoriginaliame jpakavime ar rodyty naudojimo
pozymius.

- Vengti smagiy, kritimy ir nedéti per dideliy svoriy ant
jpakavimo.

Svarbu jasy ir vartotojy saugumui.

- Instaliacijg turi atlikti kvalifikuotas profesionalas.

- sitikinkite, kad instaliacija atitinka kiekvienos S3alies
mechanikos ir elektros reglamentus.

- Vieng syk uzvestas, aparatas turi atitikti sekancius
Nurodymus:

e Zemos jtampos nurodymas 2006/95/CE
e  Elektromagnetinio suderinamumo
nurodymas 2004/108/CE.

- Ventiliatoriai ar aparatai, kurie juos turi, yra sukurti
judinti orui charakteristiky lenteléje nurodytose ribose.

- Nenaudoti Sio aparato sprogstamosiose ar korozijg
kelianCiose atmosferose.

- Jei reikia instaliuoti ventiliatoriy siurbiantj org s
patalpos, kurioje buvo instaliuotas katilas ar kitas
Sildymo aparatas, jsitikinkite, kad patalpoje yra
pakankamai jéjimy orui, kad uztikrinti teisingg Sildyma.

- Sj prietaisg gali naudoti nuo 8 mety amziaus vaikai.
Asmenys, turintys riboty fiziniy, jutiminiy ar protiniy
gebéjimy arba neturintys patirties ar ziniy, prietaisg

buvo paaiskinta, kaip saugiai naudoti prietaisa, ir jie
suprato gresian€ius pavojus. Vaikams negalima Zzaisti

priezidros darby.

Saugumas instaliuojant.

- |sitikinkite, kad néra laisvy elementy Salia
ventiliatoriaus, kurie galéty bati susiurbti. Jei bus
instaliuojamas vamzdyje, patikrinkite, kad buty Svarus
nuo bet kokiy elementy, kurie galéty bati susiurbti
ventiliatoriumi.

- Kada instaliuojate aparatg, jsitikinkite, ar atlikti visi
tvirtinimai ir ar struktdra, kurioje instaliuojamas
ventiliatorius yra pakankamai atsparts iSlaikyti
veikiantj maksimaliu pajégumu aparats.

- Prie§ manipuliuojant §j aparatg, jsitikinkite ar yra
iSjungtas is$ tinklo, nors ir baty sustabdytas.

- Patikrinkite ar jtampos ir elektros tinklo dazniy rodikliai
yra lygis nurodytiems charakteristiky lenteléje.

- Elektrinis jrenginys turi turéti 2 poliy iSjungéjg su
kontaktais, kur tarp tarpeliy atstumas baty ne
mazesnis nei 3, o taip pat atitikti Salies elektros
jrenginio standartus.
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- Elektros pajungimui sekite pajungimo schemos
nurodymus.

- Patikrinkite, kad zemeés pajungimas, jei toks buty, buvo
jvykdytas teisingai ir terminés ar per auksto stiprumo
apsaugos yra pajungtos ir prisiderino prie atitinkamy
riby.

- Ventiliatoriaus pajungimo prie vieno vamzdyno atveju,
Sis turi bati skirtas iSskirtinai tik ventiliacijos sistemai.

UZvedimas.

Prie§ pradedant naudoti instaliacija, atlikti sekandius

patikrinimus:

- Elektros saugumo dispozityvai yra tinkamai prijungti.

- Néra jrengimo medziagy liekany nei keisty kdiny, kurie
galety bdti susiurbti, nei ventiliatoriaus zonoje nei
vamzdynuose, jei jy baty.

- Zemés apsaugos sistema pajungta.

- Elektros apsaugos dispozityvai yra tinkamai suderinti ir
operatyviame stovyje.

- Elektros laidy jéjimy ir elektros rySiy sulaikymas.

Pradedant naudoti:

- Kad propelerio sukimosi kryptis yra teisinga.

- Nejauciamos anomalios vibracijos.

- Jei buvo praleistas kuris nors dispozityvas elektros
instaliacijos apsaugos, iSjungti aparatg iS tinklo ir
patikrinti instaliacijg prie$ jjungiant jj i$ naujo.

Priezidra.

- Pries manipuliuojant aparata, jsitikinkite, kad jis yra
iSjungtas i$ tinklo, nors ir baty sustabdytas, ir, kad
niekas negaléty jo jjungti tuo laikotarpiu.

- Reikalingas reguliarus aparato patikrinimas. Jo
daznumas turi priklausyti nuo darbo salygy, kad
iSvengti purvo kaupimosi propeleriuose, turbinose,
varikliuose ir tinkleliuose, kuris galéty sukelti rizikg ir
sutrumpinty pastebimai aparato veikimo laikotarpj.

- Valymo veiksmai turi bati labai atsargis, kad
neisderinti propelerio ar turbinos.

- Visuose priezitros ir taisymo darbuose, turi bati
atsizvelgta j saugos normas veikianCias kiekvienoje
Salyje.

Pakartotinis panaudojimas.

- Ekonominés Europos Sagjungos normatyva ir
kompromisas, kurj turime pasiekti su ateinanCiomis
kartomis, mus jpareigoja pakartotinai panaudoti
medziagas, todél praSome depozituoti visus
atliekamus jpakavimo elementus | atitinkamus atlieky
konteinerius, taip pat iSnesti pakeistus aparatus j
artimiausig atlieky perdirbimo punkta.

Kreipkités | Paslaugy Po Pardavimo Tinklg tam kad
iSsiaiskinti bet kokig abejone dél S&P produkty, jei tai yra
Ispanijos teritorijoje arba | savo |prastg distributoriy
likusiame pasaulyje. Rasti savo distributoriy galite
puslapyje WEB www.solerpalau.com
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EAAHNIKA

2ag euxapioToUue yia Tnv eumoToolvn Tou Ocgixvere otnv S&P
ayopddovrag auté To TTPOoIdV, TO OTI0I0 KATOOKEUGOTNKE BACEl Twv
TEXVIKWV  KOVOVWY  aOQAAEidg TTOU  CUUHOPPWVOVTAI  PE  TIG
Tpodiaypaég CE. Mpotou eykataoThoeTe Kal BEoeTe o€ AgIToupyia
autd To TTPOIdY, dIaBACTE TTPOCEKTIKA AUTO TO £VTUTIO OdNyIWV, TO
otroio TrepIAapBavel Baaikég auuBouAég yia Tn SIKA Cag uyeia Kal yia
TNV aO@GAEId Twv XPNOTWV KaTd TNV €yKATAOTAON, XPrion Kai
ouvTApNoN autou Tou TTPoidvTog. OTtav oAokAnpwOei n eykatdoTaon,
TTapadwoTe TO TOaPdV  EVIUTIO 0dnylwv oOTov TeEAIKO  XprnoTn.
BeBaiwBeite yia TNV dApIoTn KATACTOON TNG OUOKEUNG KOTA Tnv
agaipeon TnG ouokeuaciag. OTrolodATIOTE eAdTTWHA R aTéAcla
UTTAPXEI, TO OTTOI0 O@EIAETAI OTNV KOTOOKEUH KOAAUTITETAI QTTO TNV
geyyunon 1ng S&P. Tautoxpoévwg, BePfaiwbeite 6TI N CUCKeUr TTOU
TapaAdBare e€ival auty Tou {nTROATE Kol OTI TA OTOIXEID TTOU
avaypd@ovTal oTnV TTAAKETA 0dNYIWV KAAUTITOUV TIG OVAYKEG OOG.

MeTta@opd kai XeIpIopuog

- H ouokeuaoia autig TNG OUCKEUNG €xel oxedlaoBei pe TéTolov
TPOTTO WOTE VA QVTEXEI OTIG KAVOVIKEG OUVONKEG PeTagopds. H
OuoKeun Ogv Ba TTPETTEl VO HETAPEPETAI XWPIG va BpiokeTal péoa
otV  OopXIK TnG Ouokeuacdia, JIOTI UTTAPXEl €EVOEXOUEVO
TTAPAPOPPWONG ) KATAOTPOPG TNG.

- H amobrikeuon autol Tou TTpoibvTog Ba TTPETTEl va yiveTal agou
TOTTOBETNOEI N CuoKeury Péoa aTNV OPXIKN TNG CUCKEUOTia, O€
MEPOG OTEYVO Kal KaBapd PEXPI TNV EYKATACTACT TOU OTNV TEAIKR
Tou Béon. Mnv amodéxeoTe pia ouokeur, €pdoovV auTrh Oev
BpiokeTal otV OPXIK TNG OUCKeuaoia R €dv TTAPOUCIAE
evOEeitelg 611 €€ NON XPNOIMOTTOINGEI.

- ATTo@eUyETE Ta KTUTTAUATA, TIG TITWOEIG 1 TNV TOTTOBETNON ETTAVW
TN OUOKEUAQIa TNG CUCKEUNG QVTIKEINEVWVY PEYAAOU BAPOUG.

2NUAVTIKEG ONUEIWCOEIG YIa TNV ag@dAeia 1600 Tn Bk gag 600 Kal

TWV XPNOTWV

- H eykatdotoon Oa  TIpéTTEl
€EEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

- BeBaiwveoTe 6T n eykardoTtaon yivetal oUPQWVA UE TOUG
pnxavoAoylkoUg Kal NAEKTPoAoyIKOUG Kavoveg TTou I0XUOUV O€
KGBe xwpa.

- E@boov 1€6¢i oe Acitoupyia, n ouokeur) Ba TTPETTEl va TTANPET Tig
ak6Aoubeg Odnyieg:

e Odnyia mepi xaunAng Tdong 2006/95/EOK
e Oodnyia Tepi HAekTpopayvnTikAg ZupBardtnTog
2004/108/EOK.

- O1 avepiOTAPEG 1 Ol OUOKEUEG OTIG  OTIOIEG  UTTAPXOUV
AVEUIOTHPEG, €ival oxedlaopévol €101 WOTE va KIVOUV Tov agpa
EVTOG TWV Opiwv TTou uTTodeikvUovTal OTnV TTAGKETA ME TA
XOPAKTNPIOTIKG TOU UNXOVANOTOG.

- H ouokeur autr Oev Ba TTPETTEl VO XPNOIUOTIOIEITAI OE XWPOUG

- Auth n ouokeuny pTtropel va xpnoiyotroin®ei amd Taudid
nAIKiag 8 €TWv KAl Avw Kal OTTOATOMA  MPE  MEIWMEVES
OWUATIKEG, A1IoONTNPIAKEG 1) BIAVONTIKEG IKAVOTNTEG 1 EAAEIYN
EUTTEIPIOG KOl yvwong, epdoov €xouv TUxel emifAewns R
EKTTAIOEUONG OXETIKA UE TN XPrON TNG OUOKEUNRG ME AOPOAR
TPOTTO KAI VO KATAVOOUV TOUG KIVOUVOUG TTou ePTTAEKOVTaL. Ta
TTaidid dev TTpETTEl va TTaidouv Pe Tn ouokeury. KabBapiopdg
Kal ouvTApnon &ev TMTPETTETAI VA yivovTal atmd Ta TTaidid.

va  TTpaygoToTrolEiTal - atrd

Aog@AGAEIa KOTA TNV £yKATAOTAON

- BeBalwveoTe 0TI Oev UTTAPYXOUV €AEUBEPA QVTIKEIUEVA KOVTA OTOV
aveuIoThpa TTou Ba utropolcav evOEXONEVWG VA avappo®noouy.
Edv mpékeital n eykatdoTaon va yivel y€oa o€ KATTOIOV aywyo,
BePaiwveaTte 6Tl OoTOV aywyd Oev UTTAPXEl KATTOIO QVTIKEINEVO
TToU Ba PTTOPOUCE Va avappo@nOei atrd Tov avepIoTAPA.

- Ortav TrpayyatomrolEiTal  n  €yKATAOTOON MiGG  OUOKEUNG,
BeBaiwveate 6T €xouv  yivel  OAeg oI epyaocieg
oTepéwang/oTabepotroinong Kai 6T n em@dveia/Bdon €1 NG
OTT0iaG YiVETQI N EYKOTAOTAON €ival ETTAPKWG AVOEKTIKH WOTE va
oTnpicel TN cuokeun 6tav auTr Asitoupyei oTn PEYIOTN 10XU TNG.

- MpoToU KAveTe XeIPIOPOUG O€ AQUTH Tn OUOKeUR, BeRaiwBeite OTI
gival atroouvoedepévn atd 1o peUpa akoun Ki av gival ofnoTn.

- EAéyEte 6T o TIPEG TAONG KOl OUXVOTNTAG TOU PEUNATOG
TPOPOJOCiIaG OCUM@WVOUV  UE TIG QVTIOTOIXEG TIMEG  TTOU
avaypd@ovTtal oTnV TTAAKETA JE T XOPAKTNPIOTIKA TNG OUOKEUNG.
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- H nAekTPIKA £yKOTAOTAON TG OUCKEUNG TTPETTEI VA TTEPIAANBAVEI
€va BIOKOTITN 2 TTOAWV PE amdOoTacn ETAPWY TOUAdYICTOV 3mm
oUPPWVA PE TA NAEKTPIKG TTPOTUTTA TG XWPOG EYKATACTACNG.

- Mo TNV nAekTpoAoyikr) oUvdeon akoAoubBAoTe TIG 0dnyieg TTou
divovtal aTo diIdypaupa ouvdeong.

- EAéyETe OTI n yeiwan, epdaov UTTAPXEl, £XEI YiveEl wWOTA Kal OTI Ol
punxaviopoi BepuIKAG TTpooTaciag Kal TrpooTaciag amd Tnv
uTTEPEVTAOT TOU pPelpaTog €xouv ouvdeBei kal pubuioTei oTa
avTioTolxa ao@aAn épia.

- e TrepimTwon oUvdeong evdg AVEPIOTAPA Ot évav aywyod, o
aywyog auté Ba TTPETTEl va XPNOIMOTTOIEITAI ATTOKAEICTIKA YIO TO
ouoTnua e¢agpiopou.

©éon ot Asitoupyia

Mpotou B¢oete Oe AeiIToupyia TNV €ykKATAOTAOT, TTPOREITE OTOUG

TTAPAKATW EAEYXOUG:

- H oTepéwaon/oTaBepotroincn TNG GUCKEUNG Kal N NAEKTPOAOYIKA
€yKOTAOTAON £XOUV YiveEl CWOTA.

- O1 unxaviopoi NAEKTPIKAG TTpoaTadiag £Xouv ouvdeBei cwaTa.

- Aev utdpxouVv UTTOAEIMPOTO TwV UAIKWYV A TNG OuvappoAdynaong,
oM@ oUTe kal &éva avTKEiyeva oOTnv TIEPIOX KOVTA OTOV

QVEPIOTAPA 1} OTOUG OWANVeG, €4v  UTTdpxouv, Tou Ba
uTTopoUcav va avappopnoouv.

- ToouoTnua TTpooTaciag yeiwong eival ouvoedepévo.

- O1 pnxaviopoi nAekTpIKAG TIpooTaciag eival  ouvdedepévol,
owaTd puBuIoPEVOI Kal O€ KATAaTAan AEIToupyiag.

- Ta onueia €106d0ou TwV KAAWSIWV Kal ol NAEKTPOAOYIKEG

OUVOECTEIG €ival OTEYAVOTTOINUEVA.

Kartd 1n 8¢0n o€ Aeiroupyia

- H d1e0Buvon TTepIoTPOPRG TNG EAIKOG €ival N CWOTH.

- Aev akouyovtal Kpadaouoi TTou dev BEwPOUVTAl PUOCIOAOYIKOI.

- Y& TEPITITWON TTOU KATTOI0G ATTd TOUG PNXAVIOUOUG NAEKTPIKAG
TpooTACiag  TnG eykatdoTaong TeBei  ekTOG  Asioupyiag,
aTTOOUVOEDTE TN OUOKeury ammd To pelpa Kol eAEyETe Tnv
eyKatdoTaon TTpoToU BECETE TN CUCKEUN {avd o€ AeiToupyia.

ZuvTipnon

- MpotoUu eméuPeTe 1 KAVETE XEIPIOPMOUG OTOV  QVEUIOTHPA,
BePaiwbeite OTI €ival amroouvdedepévog atd To peUpa, akOun Ki
av gival ofnoTog Kal 6T Kavévag dev Ba propouce va Tov BEael
o€ AsIToupyia KaTtd TIG EPYATieg oUVTHPNONG.

- O TOoKTIKOG EAEYXOG TNG OUOKEURG Eival amapaitntog. H
QUXVOTNTO TWV TAKTIKWV €AEyXwv e€apTdTal aTTO TIG CUVONKEG
epyaaiag Kal ol é\eyxol auToi Ba TTPETTEl va TTPAYHATOTTOIOUVTaI
€701 WOTE va OTTOQEUYETAl N CUCCWPEUCT OAKABOPCIWV OTIG
€NIKEG, OTOUG OTPORIAOUG, OTOUG KIVNTAPES Kal aTa TTAEyuaTa,
YEYOVOG TO OTTOI0 EYKUMOVE( KIVOUVOUG KAl PEIWVEI ONUAVTIKG TN
dIdpkeIa (WG TNG OUOKEUNG.

- Katd Ttnv ekTéAeon Twv €Pyaciwv KoBapiopoU eTTIOEIKVUETE
MEYGAN TTPOCOXN va Pnv UTTAPEEl PETATOTTION TNG €AIKAG 1 TOU
oTpofBilou.

- & OAeg TIG gpyagdieg OUVTAPNONG KAl ETTIOKEURG Ba TTPETTEl va
TnPOoUVTAl Ol KAVOVIOUOi A0QAAEiag TToU 1I0XU0UV O€ KABE XWpPa.

AvakUkAwon

- H mpodiaypagry NG CEE koBwg kai n dféopeuon Trou
KoAoUpaoTe va avaAGBoupe €pEiG Kal Ol ETTOUEVEG YEVIEG, HOG
UTTOXPEWVEI VA TTPORaivoupE TNV avaKUKAWGN TwV UAIKWY. Zag
TTAPOAKAAOUNE Va PNV AUEAEITE va aTroppiTITeTE OAQ Ta AxpPNOTa
UAIKG TNG ouokeuaaiag aTta €10IKE doxeia TTou UTTAPXOUV YIa TNV
avakUKAwaon, Kabwg €mmiong kal va TrapadideTe TIG AxPNOTES
OUOKeUEG oTo TTANaIEoTEPO KEvTpo Alaxeipiong ATTOBAATwWY.

o dIEUKPIVIOEIG OXETIKA PE Ta TTpoidvTa TG S&P, ateuBlveoTe GTO
AikTuo Ymnpeoiwv After Sales edv gioTte KATOIKOG loTTaviag rj oToug
KATG TOTTOUG BIOVOMEIG KAl AVTITTIPOOWTTOUG YIa OAEG TIG UTTOAOITTEG
XWPEGS. MNa va evToTTioeTe KATTOIOV TOTTIKO dlaVOEQ, ETTIOKEPDEITE TNV
10T00€Aida pag aTn dielBuvan: www.solerpalau.com



PYCCKUM

Bnaropapvm 3a poBepue, NposIBNIEHHOE K NPOAYKUUWM KOMMaHuu
"S&P", n nokynky paHHoro wusgenuvs. Msagenve  u3rotoBneHo B
COOTBETCTBMM  C  TEXHUYECKMMM  HOopMamu  GesonacHocTw,
oTBevawLwmmu ctaHgapTam EBponerickoro CoobuiecTsa.

Mpexae YeM NPUCTYNUTL K YCTaHOBKE W 3arnycKy AaHHOro annapara,
BHUMATENbHO O3HAKOMbTECb C  [AaHHbIM  PYKOBOACTBOM MO
akcnnyaTauun. B Hem copgepxaTtcsl  ykasaHusl, BaXHble [Ans
obecneyeHnss kak Bawen 6e3onacHocTy, Tak u 6e3onacHocTu
nonb3oBaTefniel B XO4e ero yCTaHOBKW, 3Kcnnyatauum wu
TexHu4yeckoro  obcnyxvBaHus. 1o 3aBeplleHno  YCTaHOBKM
nepepavite pykoBOACTBO KOHEYHOMY MOMb30BaTENHO.

Mpu n3BneyYeHnn annapaTta U3 ynakoBku ybeauTecb B TOM, YTO OH
HaxoOuTCs B HaAnexalleM COCTOsIHMM, Tak Kak robol 3aBofckom
nedekt nonagaet noAa [AeUCTBME rapaHTuMKM, npefocTaBnsieMon
"S&P". Kpome TOro, y6egutecb B ToM, 4TO Bbl 3akasbiBann MMeHHO
3TOT annapaT, a Takke B TOM, YTO AaHHble, NpeacTaBfeHHble Ha
Hakrnemke C TEXHWYECKMMU XapaKTEPUCTMKaMU, COOTBETCTBYHOT
Bawum notpebHocTaM.

TpaHcnopTUpoBKa U NepemMeLLieHmre.

- YnakoBka faHHOro annapara no3BosnsieT TPaHCNopTUpoBaTh ero
B CTaHOAPTHbIX YCMoOBMAX. 3anpeliaeTtcs TpaHCNopTUpOBaTb
annapat 6e3 opurMHanbHOM YMakoBKW, Tak Kak 3TO MOXeT
NPUBECTYU K ero AeOpMUPOBAHUIO U NOBPEXAEHUIO.

- Brnnotb [0 OKOHYaTenbHOW YCTaHOBKU UW3Aenue  [OOMKHO
XpaHUTbCA B OPWUIMHanbHOW YrNakoBKE B CYXOM MecTe,
3alymweHHom  oT  nbinv. He npuvHumante annapat 6e3
OpUrMHanNbLHOM YNakoBKU NGO C NMpU3Hakamy TOro, YTO OH YXKe
ncnonb3oBarscs paHee.

- He ponyckainTte ygapos, nageHuii U pasmeLleHunst HerabapuTHbIX
rpy30B Ha yrnaKoBKy.

- Mpwu nepemeLLeHnn TSXKEnNbIX rpy3oB ncnonb3ynTe
COOTBETCTBYIOLUME TMOABLEMHbIE YCTPOMCTBA BO Wu3bexaHue
HaHEeCeHWNsi TpaBM MepCoHarny WM 4YpesMepHOro AaBrieHUs1 Ha
yMaKoBKY.

- He nogHumaritTe annapat, npuBsA3biBass ero 3a kabenwu,
3aXKMMHYIO KOINOAKY, KPbINbYaTKy UMK 3aLLMTHYIO peLleTKy.

BaxHo ans Bawen 6e3onacHocTy 1 6e30MacHOCTU Nofb30BaTENEN.

- YcTaHOBKa [OMKHA MPOM3BOAMTBLCS  KBanNMULMPOBaHHLIMU
cneumnanucTamu.

- Yb6eoutecb B TOM, 4TO MpuW YycTaHOBKe cobniogatTcs
MexaHM4YeckMe W 3neKTPoTexXHUYeckne mnpasBuria U HOPMbI,
nencTeylolme B Bawen ctpaHe.

- Mocne nycka annapaT OOMKEeH COOTBETCTBOBATb MOJSIOXKEHUSIM
cneayowmx OQnpektus:

. Cranpapt Ne 2006/95/CE "O HU3KOM
HanpskeHun" (icnanms)
e  CraHgapT Ne 2004/108/CE "O6

3reKTpoMarHuTHol coBmectumocTtu”. (Micnanms)

- BeHtunatopbl unu obopydoBaHue, B COCTaB KOTOPbIX OHWU
BXOAAT, MCMONb3YIOTCA AN MepeMeLleHns noToka Bo3ayxa B
npedenax, YykasaHHbIX Ha Haknerke C  TeXHUYeCKUMu
XapaKkTepucTKamu.

- He wcnonb3yiTe [aHHbI annapaT BO B3PbIBOONACHOM U
KOppO3uiHOWM cpeae.

- Ecnm HeobxoguMMO yCTaHOBWUTb BEHTUNATOP AnA  NpUTOKa
BO3Zlyxa B MOMeLleHVe, rae YCTaHOBMeH KkoTen nvbo WHow
annapat C noAOrPEBOM OT MraMeHu, npoBepbTe, YTOObI
oTBepcTMe AnA Mojgays Bo3dyxa B MOMeleHun  6bino
[0CTaTOYHO LWMPOKUM Anst obecneyeHmnst yCToYMBOro ropeHust.

- et n HemowHbIE NMUUA MOryT MCNomnb3oBaTb ObopyAoBaHMe
TONBKO NOA, PYKOBOACTBOM CTapLUMX BO M3bexaHne Hec4acTHbIX
cnyyaeB. He nossonsvite feTsam urpaTte ¢ obopynoBaHmem!

TexHuka 6e30nacHOCTV NpU YCTaHOBKE.

- Ybegntecb B TOM, 4YTO BONM3M BEHTUNATOpPA OTCYTCTBYHOT
nNpeaMeTbl, KOTOpble MOTYT ObITb BTAHYTbI B BO34YXOBOA,.

- Mpu yctaHoBke annapata ybegutecb B TOM, 4TO Bbl BCe
3adukcMpoBanu, a Takke B TOM, YTO MaTepuan KOHCTPyKLUMU, Ha
KOTOpOW Mpov3BeeHa YCTaHOBKa, SIBNSETCS [A0CTaTO4YHO
NpoYHbIM,  4TOObI  BblAepXaTb  BO3[eWCcTBME  annapara,
paboTatoLlero Ha MakcMarnbHON MOLLHOCTM.

- Mpexge 4em HayaTb kakve-nMbo paboTbl C annapatom,
ybeomtecb B TOM, 4YTO OH OTK/OYEH OT CeTU, AaXe ecnu
annapaTt OCTaHOBIEH.
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- Y6eautecb B TOM, YTO 3HAYEHUA HAMNPSHKEHUS M YacTOTbl
SMEKTPOCETU COBMAfalT C  aHanorMYHbIMKM  3HAYEHUsSIMU,
yKa3aHHbIMW Ha HaKMnenke ¢ TEXHUYECKMMUN XapakTepucTUKamm.

- [ns ocywecTBneHns 3aliMThbl 3MEKTPOYCTaHOBOK Heo6XoaMMOo
npesycMOTPeTb aBTOMAaTUYECKWUd BbIKMoYaTerlb C KOHTaKTHbIM
paccTosHUEM MUHUMYM 3 MM, YAOBIETBOPSIOLMIA TpeboBaHUSM
AaHHoro o6opyaoBaHMs U COOTBETCTBYIOLWMM MEXAYHAPOAHbLIM
N HauMoHasbHbIM 3MIEKTPOTEXHUYECKMM CTaHAapTaM.

- [Ons noAKIoYeHUs K SMNEKTPoCeTW criegyvTe ykaszaHusiM Mo
3MNEKTPUYECKOMY COEAMHEHMIO.

- MMpoBepbTe Uenb 3a3eMrieHUsi, MPU HanMW4YMKM TaKoBOW, WU
y6eauTecb B TOM, YTO YCTPOWCTBA TEMmo3alimTbl UK 3aLumThl
OT CBepxXToka MOAKIIOYEHbI MPaBUIIbLHO M OTPErynupoBaHbl B
COOTBETCTBUM C AOMNYyCKaMW.

- B cnyyae noacoeoMHeHUs BeHTUNSITOpa K BO34yXOBOAy
nocrnegHuii  JOMKEH WCMNONb30BaTbCS  UCKIIOYUTENbHO  Ans
BEHTUMSLMOHHON CUCTEMBI.

Myck.

Mpexae yem ocyllecTBUTb MycK annapata MpoBepbTe Creaylolme

napameTpbl:

- AnnapaT HafeXHO 3akpenfeH W MNpaBuUIlbHO MOAKIOYEH K
anekTpoceTw.

- OnekTpuyeckne  ycTponcTea
Hagnexalimm obpasom.

- BHyTpM 1 BOKpyr BEHTUNATOpa, a Takke B BO34yXOBoAax
OTCYTCTBYIOT OCTaTKM MOHTaXHbIX MaTepuanoB U WHOPOAHblE
npeaMeTbl, KOTOpble MOTYT ObITb BTSHYThI annapaTom.

- MNopknoyeHa cucTemMa 3almThl OT 3aMbIKaHUI Ha 3eMNH0.

- AnekTpnyeckme 3allnUTHbIE YCTPOMUCTBA MOAKIOYEHBI, AOIMKHBIM
o6pa3oM oTperynupoBaHbl U HaxoasiTcA B pabovyem COCTOSIHUU.

- [epMeTUYHOCTL BBOAOB Kabensi U 3NeKTPUYECKUX COeaNHEHNIA.

6e3onacHocTu NOAKNK4YeHbl

Mocne BkNoYeHus:

- KpbinbyaTka BpalyaeTcs B BEPHOM HanpaBreHUu.

- OrtcyTcTBYET BUGpauus.

- B cnyyae cpabaTbiBaHMsi OOHOMO U3  YCTAHOBMEHHbIX
3MEKTPUYECKNX 3alUMTHBIX YCTPOMCTB, OTKMOYMTE annapata ot
ceTn 1 npoBepbTe MPaBUIILHOCTb YCTAHOBKM, Mpexae 4Yem
BKIIOUYNTb BEHTUNSITOP NMOBTOPHO.

TexHuyeckoe obcnyxmneaHme.

- Mpexge 4eM HavaTb KakMe-nubo paboTbl C BEHTUNSTOPOM,
ybeantecb B TOM, YTO OH OTKMOYEH OT CeTu, faxe ecnu
annapaTt OCTaHOBMEH, a TaKkke B TOM, YTO HUKTO HE CMOXEeT
BKITIOYUTb €ro B XOA4€e TEXHUYECKOrO 06CyXMBaHUS.

- Heobxoaumo perynsipHo npoBoauTb MPOBEpPKY annapara.
YacToTa npoBepok A0MmKHa 3aBUCETb OT YCIOBUIA 3KCMnyaTauum
BO usbexaHue 3arpsisHeHUs ronacten, TypbuH, ABuratenen u
peLleTok, KOTopoe MOXEeT MPUBECTU K CO34aHUI0 OMacHbIX
CUTyauuii M B 3HAYUTENbHOW Mepe COKpaTUT CpOK CryxObl
annapara.

- Mpn  npoBegeHMM  4YNCTKM  HeobxoaMMo  ObITb  OYeEHb
OCTOPOXHbIM, YTOObI He HapylwunTb 6anaHCUPOBKY KpbiibYaTKu
Unu TypOuHbI.

- Mpu npoBegeHUM TEXHUYECKOTO OBCNYXMBAHUS U PEMOHTHbIX
paboT JomkHbl cobnogaTbcs NpaBuna TexHUKM 6esonacHocTw,
OENCTBYIOLLME B KQXOOWN CTpaHe.

Ytunusauus

- 3akoHopatensctBo E3C wu oTBeTcTBEHHOCTb 3a Oyayuiee
creqylowmx MokoneHnn o6s3biBaloT Hac no3aboTuTbcst O
nepepaboTke maTepuarnos, NO3TOMy Npocum Bac He 3abbiBaTh O
HeoBGXOAMMOCTM  pa3MelleHUsi  OCTaTKOB  YMaKOBKM B
crieumarnbHbIX KOHTEMHepax Ans MOBTOPHOW nepepaboTku, a
Takke nepefayn oTpaboTaBllero o6opyaoBaHUS opraHu3auum,
umMetoLLien paspelleHne Ha nepepaboTKy OTXO40B.

Onsa nonyyeHuns nrobon [ONONHUTENBbHOWN MHopmaLmm,
Kacawllenca npogykumm komnaHum "S&P", obpatutecb B CeTtb
rapaHTUAHOrO W MNoOCnerapaHTUMHOrO 0bCnyxmBaHus, ecnu Bebl
npoxuveaeTe B VicnaHuu - nnbo Kk 0 AHOMY M3 HaLLUX AUCTPUOBLIOTOPOB
3a pybexxoMm. Cnncok AncTpnbbIOTOPOB NpeAcTaBreH Ha Hallem Beb-
cante www.solerpalau.com
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IHCTpyKUia 3 ekcnnyaTauii

Osikyemo 3a OoBip, BUSBMNEHW 00 Npoaykuii  komnawii "S&P", Ta
MOKYMKY LbOro BMpOBY, SKuii BUPOONEHWI BiAMOBIAHO A0 TEXHIYHMX
HopMm 6esneku, WO BIAMOBIAATL CTaHgapTaMm EBPONENCHKOro
Cotosy.

MepLw Yum NPUCTYNUTK OO iHCTanBaHHS i 3anycKy AaHoro anapara,
YBaXXHO O3HANOMTECH 3 AAHO IHCTPYKLIEID 3 eKcrnyaTauii, OCKinbKku
B Hil yTPUMyeTbCS iHOpMaLis, BaknvBa Ans 3abesneyeHHs sk
Bawoi 6e3nekn, Tak i 6e3nekum KopucTyBadiB B 4aci Moro
iHCTanBaHHsA, ekcnnyaTauii i TexHiyHoro obcnyroByBaHHs. [lo
3aBepLUEHHI iHCTanioBaHHA nepeganTe iHCTPYKLIi0 KOpUCTyBaYy.
Mpy BMIMaHHI anapaTta 3 ynakoBkW NepekoHanTechb B TOMY, LUO BiH
3HaxoAuTbCA B HamneXHOMYy CTaHi, OCKiflbku robuin 3aBOACHKUI
AedeKkT uM  YWKOMKEHHs, nignagatloTb Mig A0 rapaHTii, §Kky
nponoHye "S&P". Kpim Toro, nepekoHanTecb B TOMy, Wo Bu
3aMOBMANKN came Levt anapaT, a TakoX B TOMY, LU0 AaHi, NO3HaYeHi
Ha NNacTuHUI 3 iHCTpYKLUisMK, BignosigaTe Bawwmm notpebam.

TpaHcnopTyBaHHSA i NepeMiLleHHs.

- YnakoBka [aHOro anapata [03BONSE TpaHCMopTyBaTu
noro B HOpManbHWX yMoBax, 3ab0pOHSETLCH
TpaHcrnopTyBaTu anapaTt 6e3 opuriHanbHOi ynakoBku, 60
ue Moxe npu3BecTM o Woro AedOopMyBaHHS  4yu
YLUKO[KEHHS.

- AX OO KOHEYHOI yCTaHOBKM BUpPIO Mae 3axoByBaTuUCb B
opuriHanbeHin ynakoBLi B CyXOMy MicCLi, 3axvweHoMy Bif
NpoHukHeHHs 6pyay. He npuimaiite anapat 6e3
opuriHanbHOT YNakoBKW YK 3 MPU3Hakamu TOro, WO BiH BXe
BMKOPUCTOBYBaBCS paHiLue.

- He ponyckaiite ypapis, nagiHb i po3MillleHHs HagMipHUX
rpysiB Ha ynakoBkKy.

Baxnueo onsa Bawoi 6e3nekn Ta 6e3nekn KOpUCTyBayiB.
- YCcTaHOBKOK MaloTb 3aMMaTUCh KBanicikoBaHi cneuianictu.
- MepekoHanTecb B TOMy, LUO NPW YCTaHOBLi BUKOHYHOTbCS
MeXaHi4Hi Ta eNneKTPOTEXHIYHI MpaBuna i HopMu, WO AiloTb B

Bawwin kpaiHi.
- Micna nycky anapatT Mae BignoBigaTWM MNOMOXEHHSM
HacTynHWXx [JnpekTus:
e  [upektua Ne 2006/95/CE "lNpo HU3bKy Hanpyry"
e  [npextnea Ne 2004/108/CE "Mpo

erneKkTpoMarHiTHy CrMony4HicTb".

- BeHTunsATOpM uM anapaTtu, B CKMaA SKUX BOHW BXOASATb,
BMKOPUCTOBYIOTLCA AN MEepeMillleHHss NOTOKy MNOBITPS B
MexXax, BKasaHMX Ha  NnacTuHUi 3  TexXHiYHUMK
XapaKkTepucTuKamu.

- He BuKkopucToByWTE AaHui anapaT B BUOyxoHebe3neuHnm i
KOPO3iNHO-aKTMBHUM CEpPefoBULLj .

- Skwo HeobXiAHO YCTAHOBWUTU BEHTUNATOP AONS1 BUTSHKKM
noBITPS B MPUMILLEHHi, e YCTaHOBMEHUN KOTEen Yu iHLWWUiA
anapart 3 nigirpiBoM Big BOTHIO, NepesipTe, Yn OTBOPWU 4NN
nogadvi MoBiTps B MPUMILLEHHI AOCTaTHBOI LUMPUHKM, LWOG
3a6e3nevnT NOCTiNHE ropiHHS.

- Uen npunag He NPU3HaYeHNn Ans BUKOPUCTaHHSA
ManeHbKUMK AiTbMU YM XBOPUMU 0COBaMU, SIKLLO BOHU He
KOHTpOnoBanuch BianoBigansHow ocoboto, sika Mmorna 6
rapaHTyBaTW, LWO BOHM 34i6HM 6e3 Oyab sIKMX Hacnigkis
BMKOPUCTOBYBaTW Liei npunag. Llen npunag He moxe 6yTtn
irpaLukoto aAns aiten.

TexHika 6e3nekn Npu yCTaHOBLL.

- MMepekoHanTecb B ToMy, WO nobnu3y BiA BeHTUNsTOpa
HEMaEe HesakpinneHnx npegmeTiB, KOTpi MoryTb 6yTu
BTArHEeHi anapatoM. [lpu ycTaHoBUi B MOBITPOBOAI
nepekoHamTecb B BiACYTHOCTI Oyab-Akux npegmeTiB, Lo
MOryTb O6yTU BTArHEHI BEHTUIATOPOM.

- Mpu ycTaHoBLi anapaTta nepekoHanTecb B TOMYy, LUO BU
npu3Benu BCi 3aKpiNneHHs, a Takox B TOMy, WO maTtepian
KOHCTPYKLIiT, Ha KOTpii Npu3BeAeHa ycTaHoBKa, € 4OCTATHLO
TpuBanuw, Wo6 BUTpMMAaTK Ajlo anapaTa, WO npaule Ha
MaKcMMarbHiA MOTYTHOCTI.

- Mepw 4ymm posnoyaTn Oyab-ski poboTv 3 anapatom,
nepekoHanTecb B TOMYy, LLO BiH BigiMKHEHWA Big Mepexi,
HaBITb SKLLO anapaT CMUHEHWUNA.

- MepekoHanTecb B TOMY, L0 3HAYEHHS HaMpyru i 4actotu
ernekTpomMepexi crniBnagatoTb 3 aHanoriYHNMM 3HaYEHHSIMMU,
BKa3aHMMM Ha Tabnuyui 3 TEXHIYHUMKN XapaKTePUCTUKaMU.
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- EnekTpiyHa ycTaHOBKa MOBWHHA YBUMMKHYTb MOABINHWIA
BMMKa4 i3 3a30pOM KOHTaKTa,He MeHbL! 3 MM, KOppPeKTHa
BiACTaHb Y BIiANOBIAi 3 eNEeKTPUYHUMK CTaHZapTaMu KpaiHu-
iHCTanoBaHHs

- [ns nigknioyeHHs 0 eneKkTpoMepexi crigynTe Hakasam no
€neKTPUYHOMY 3’€QHaHHIO0.

- MepeBipTe naHUtOr 3a3eMrfeHHs, SAKWOo BiH €, Ta
nepekoHamTecb B TOMY, L0 Mpunagu TEnmnosaxucry u4u
3axuCTy Bi4 HaACTpyMy MiOKMHOYEHi  NpPaBWIbHO i
BigperynboBaHi B BiANOBIAHOCTi 3 4OMYCKaMM.

- B Bunagky nig’egHaHHs BeHTUNsSiTopa 4O MOBITPOBOAY
OCTaHHI Mae  BUKOPUCTOBYBATUCb  BUKMOYHO  AnNA
BEHTUNSALIAHOI CUCTEMM.

yck.
Mepw ynm 3anycTuT anapaT nepesipTe HacTyMnHi napameTpu:

- Anapat HaginHO 3akpinneHun i NpaBUbHO MiAKMYEHUN A0

erneKkTpomMepexi.

- EnektpuuHi  npunagn 6e3neku NigKMiOYeHi  HanexHum
YMHOM.

- BcepeguHi  Ta  HaBKONMO BEHTUNSTOpa, a TaKkoX B

NoBiTPOBOZAX BiACYTHI 3anuLLK/M MOHTaXHUX martepianis Ta
iHOpiAHI NpegmeTy, Siki MOXYTb BYTW BTArHEHi anapaTtom.

- MigknioyeHa cuctema 3axuncTy Big 3aMUKaHb Ha 3EMITH0.

- EneKkTpuyHi 3axucHi npunaam niaknoveHi, HaneXXHMM YMHOM
BigperynboBaHi i 3HaxoAAaTbCcA B poboyoMy CTaHi.

- epmeTn4HiCcTb BBOAIB Kabeno i eNeKTpUYHNX Cnomny4veHb.

Micnsa BkAtOYEHHSA:
- Kpunbyatka o6epTaeTbCs B BipHOMY HanpsiMKy.
- BigcyTHi aHomanbHi BibGpaLii.
- B Bunagky cnpaupoByBaHHA OAHIW 3 BCTAHOBMEHMX
eneKkTPUYHUX 3axXuCHUX Mpunag BIAIMKHITE anapaT Big
Mepexi Ta nepesipTe NPaBUIIbHICTb YCTaHOBKMW, NepLU YnM
BKIOYUTN BEHTUNSATOP 3HOBY.

TexHiyHe ob6cnyroByBaHHS.

- Mepw ynm posnovaT Byab-ski pobOTM 3 BEHTUNSATOPOM,
nepekoHamTeCcb B TOMY, LLO BiH BiAKIMIOMEHWUW BiO Mepexi,
HaBiTb SIKLIO anapaTt CMUHEHWI, a TakoX B TOMY, LUO HiXTO
HEe 3MOXe  BKMOYUTM MO0 B XOA4i  TEXHIYHOro
0o6cryroByBaHHs.

- HeobxigHO perynspHo npoBOAUTM MepeBipKy amnapaTta.
YacTtoTa nepesipok Mae 3anexaTu Big yMOB ekcnnyaTauir,
Wwo6 3anobirtu 3abpyaHeHHs nanacTi, TypOiH, ABWIYHIB i
PEeLUiTOK, sIke MOXe MPU3BECTU A0 CTBOPEHHS Hebe3neyHux
CWTYyaUi i B 3HaYHI Mipi CKOPOTUTbL CTPOK CMy6un anapara.

- Mpu npoBeneHHi YCTKN HeobxigHO ByTu Ayxe obepexHnM,
06 He MopyLUUTY piBHOBAry KpunbyaTky UM TypGiHU.

- Mpy npoBedeHHi TexHIYHOro 0BCNyroByBaHHS i PEMOHTHUX
pobiT HeobXigHO TpMMaTUCS NpaBuUN TEXHIkM Gesneku, Lo
Lit0Tb B KOXHIl KpaiHi.

Peuwnpkynauis.

- 3akoHogaBcTBo €C i BignosiganbHiCTe 3a ManbyTHe
HaCTYMHUX MOKOMiHb 3000B’sI3yl0Tb HAC MOKMOMNOTaTUCh O
peumpkynsdii MaTepianis, Tomy npocumo Bac He 3abyBatu
Npo HeoOXiOHICTb PO3MILLEHHS 3anuLUKIB  YNakoBKA B
crneuianbHUX KOHTEeMHepax AN MOBTOPHOI nepepobku, a
TakoX nepepadvi obnagHaHHS, WO BMMNpautoBano pecypc,
opraHisauii, Lo Mae A03BiNn Ha NnepepobKy BiOKMAIB.

Ons oTpumaHHs noboi aogaTkoBoi iHopmauii Wwogo npoaykuit
komnaHii  "S&P", 3BepHiTbcA B Mepexy nicnsnpogaxHoro
obcnyroByBaHHs, sKWwo Bu npoxusaeTe B IcnaHii, ysn go ogHoro 3
Hawwux gucTpub'loTopiB 3a KopaoHom. Cnuvcok aucTpub'ioTopis
npeacTaBrneHnii Ha HawoMy Beb-cawTi www.solerpalau.com



YnytcTBO 3a ynoTtpeby

XBana Bam wwTo cTe kynoBMHOM OBOT Npov3Boaa ykasanu nosepewe ,C 1
M*“y.OBaj npoussog je wu3paheH npema TexXHWYKOj perynatmeu O
6e3benHOCTM Koja je y cknaay ca ctaHgaapuma Esponcke YHuje.lNpe Hero
lTO ypehaj nocTaBute 1 NycTute y pag, NaxsbUBO NpoynTajTe YnyTCcTBO.
YnyTcTBO cagpxu Baxe UHdopmauuje o mepama Koje Tpeba cnpoBecTu
pagn Bawe 6e3b6egHocT kao u 6e36edHOCTM OCTanmMx KOPUCHUKA 3a
BpeMe nocTaBrbaka, Kopuwherwa n ogpxasama poussoga. Kaga ypehaj
nocrtaeuTe, YnNyTCTBO npefajte KpajibeM KopucHuky.Kaga otnakyjete
ypehaj, npoBepuTe Aa nu je y 6ecnpekopHom ctawy. [apaHuuja ,C u M“
nokpuea cBaku abpuukm HegocTatak. Takohe, ogmax nposepuTe Aa nu
ce paauv o ypehajy Koju cTe Hapy4unu Te ga ce nogauum Ha nnouYnum Koja
ce Harnasu Ha BeHTUnaTopy, ogrosapajy Bawum notpebama.

MpeBo3 1 pykoBake ypehajem

Ambanaxa osor ypefaja je HanpasrbeHa Tako da noaHece
HopmanHe ycnose npeso3a. Ypehaj He Tpeba npeBo3utn 6e3
Herose opruHanHe ambanaxe w3 pasnora wTo 6u ce Morao
OLUTETUTU UNUN UCKPUBUTHU.

Ho noctaerbama, ypehaj Tpeba cknaguwTUTM Yy HEroBOj
opurmHanHoj ambanaxu, Ha CyBOM MecTy, 3awTuheHom of
nprbaBwTMHe. Kaga Bam ce ypehaj wucnopydyje, HemojTe
npuxsatutn ypehaj 6e3 opruHanHe ambanaxe unu ypehaj Ha
KOM Cy BUAJBbMBK 3HAKOBM paHuje ynotpebe.

Hemojte ctaBmbatn Telwke npegmeTte Ha ypehaj, 3awTutute ra
o[ yaapaua 1 HemojTe ra ucrywtaTv Npu npeHocy.

BaxHe unHdopmauumje 3a KOPUCHUKE U MOHTaxepe

MocTaBmbake ypehaja mopa 06aBUTK KBanUUKOBAHO CTPYYHO
nmue

MpoBepuTe aa nu je noctaBrbawe ypehaja ypaheHo y cknagy ca
HopMaTuBMMa KOjV Baxke Y BaLLOj 3eMIby.

Kapa ce nyctv y pag, ypehaj mopa wucnywasaTu cnegehe

cTaHgapge:

o CraHpgapa 3a VHCTanaumje HWUCKOr npuTUCKa
2006/95/LE

o CraHgoapa 3a €neKkTpoMarHeTcKy KomnaTuGMIHOCT
204/118/UE

BeHTunatopn vnu anapaTtu Koju MX cagpxe Cy HanpaBIbeHu
Tako fda nokpehy Basdyx YHyTap rpaHuua O3HayeHuWX Ha
nnoYnum rae cy HaeegeHe ocobuHe ypehaja.

OBaj ypehaj HemojTe KOPUCTUTW Yy EKCMMO3MBHOM  UNN
KOPO3MBHOM OKpYXekbY.

Ako he ce BeHTVMNaToOp 3a M3BNaveHe Ba3gyxa NOCTaBUTU Ha
mMecTy rge he wusBmayMTM Bas3gyx W3 npocTopuje rae je
noctaB/beH KoTao, Gojnep wnu Heku Aapyrn ypehaj ca
caropeBakeM, MpoBepuTe fa nu ce y npocTopujy ybauyje
[OBOSbHA KONMMUMHA Ba3Xxyka kako 6u ce o6e3begnno ncnpasHoO
caropeBatbe. M3na3 3a u3Bnayere Basgyxa He cme OuTM
noBe3aH Ha LPEBO Koje Ce KOPUCTU 3a U3Bnayewe Avma umm
ucnapetsa U3 ypehaja koju pafe Ha rac Unu gpyro ropueo.
Ypehaj HeTpeba pa kopucTe gdeua wnu ocobe ca nocebHum
notpebama 6e3 Hagsopa OAroBopHOr nvua koje he BoauTh
padyHa o 6e36eaHoj ynopebu. Mnahy geuy Ttpeba HagsvpaTtu u
crnpeunTn ux aa ce urpajy ypehajem.

Be36egHoCT Npu nocTtaBrbakby

Y 6nusuHM BeHTUNaTopa He cMejy cTajaTu npegmeTn koje 6u
BeHTUNaTtop morao ycucatn. Ako he BeHTUnatop 6uTn
nocTaBibeH y kaHan, Tpeba npoBepuTn Aa nNu y KaHany uma
npeameTa koje 61 BeHTUNAToOp MOrao ycucaTti.

Mpn noctaBrbawy ypehaja, nposepute Aa nu je ypehaj
npuysBpLlIheH Ha CBMM MecTMMa W Aa nu je KOHCTPYKLUWMja Ha Kojy
je noctaBrbeH AOBOMbHO YBPCTA TE 4@ MOXE [a U3APXU TEXUHY
ypehaja npu pagy nyHOM CHarom.
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Mpe nouyetka pykoBawa ypehajem, mpoBepute Aa nu cTe ra
ucKkonyanu wm3 Mpexe, Yak unako je ypehaj uCKibyyeH Ha
npekugady.

Enektpo noBesuBame 3axTeBa [BOMOSIHM Mpekugady ca
pa3mMakoM of HajMawe 3 MM Mpu KOHTaKTy, Y NpUMEpPEHO]
BeNMYuHE U y Cknafly ca cTaHAapauMa Koju Baxe Yy 3eMrbW rae
ce nocTasrba onpema.

Mpn enekTpMuHOM rMoBe3uBaky, cneauTe YynyTcTBa Ha
avjarpamy 3a noBesuBake.

AKO je HEONXoAHO y3eMIbere, MPOBEPUTE Aa N je MPaBUITHO
M3BedeHO M [a nu cy TepMmuyka 3alliTMTa Kao W 3awTtuta of
npeontepehewa noBe3aHe 1 npunarofeHe orpaHnyernma.

AKO Ce BEHTMNAaToOp MoCTaBrba y KaHan, Taj kKaHan UCKIby4YMBO
Mopa a ce KOPUCTUTU 3a BEHTUNaUMjy.

MywTawe y pan

Mpe Hero wTo ypehaj nyctute y paa, nposepute cnegehe:

[a je ypehaj noctaBrbeH W Ja cy enekTpo WHCTanauuje
npaBuIHO U3BedeHe

[a je ypehaj 3a enektpo 6e36eqHOCT NpaBuo noBesaH

[a y 6nusuHn BeHTMNaToOpa MMM y KaHanuMa Hema CTpaHux
Tena Koje 61 BeHTUNaTop Morao Aa ycuca.

[a je npukrbyyeH onpema 3a enektpo 6e36egHOCT ageKkBaTHO
npunarofeHa u cnpemMHa 3a pag

[a cy ypehaju 3a enekTpo 3awTUTY MPUKIbYYEHW, WCNPABHO
nogeheHn 1 fa ce Hanase y onepaTMBHOM CTakby.

[a cy Xuue U eneKkTpo KOHEKLMjE KOPEKTHO WM30roBaHe W He
Mory 40NN y KOHTaKT ca BOAOM.

Mpu nywTawy y pag npoBepute:

[a ce enuca kpehe y npaBom cmepy

[la Hema HenpaBunHUx Bubpauuja

Y cnydyajy ucKkakaka W3 MHCTanauuje Hekor of 3alTUTHMX
eneKkTpuyHnx ypehaja ypehaj ce mopa MCKIbYYMTU U3 Mpexe.
WHctanauujy Tpeba jow jegHOM MpoBepUTU Npe MOHOBHOM
nywTara y pag.

OppxaBame

Mpe Hero WTO NoYyHeTe Aa pykyjeTe BeHTUNatopom, ob6aBe3HO
ra UCKIbyumTe U3 Mpexe, Yak 1ako je UCKIbyYeH Ha npekuaavy.
Pap ypehaja ce mopa penoBHO koHTponucaTtu. Mpu KoHTponu
Tpeba nmaTu Ha ymy ycrnose y Kojuma ypehaj pagu. Yyectanoct
KoHTpona he 3aBucuTM of ycrnoBa paga. Tako ce cnpeyaBa
Haromunaeake MprbaBlUTMHE Ha enucama, TypbuHama,
MOTOpVMMa W pelleTkama, LITO MOxe OWTW onacHoO M OCETHO
CKpaTUTU pagHu Bek ypehaja.

Mpu wnwhewy BOAMTE payyHa Aa ce He nopemeTy cTabunHocT
envce u TypbuHe.

CBe aKTVMBHOCTW Be3aHe 3a ofpxaBakse M nonpaeky ce Tpebajy
ofBMjaTK y cKnay ca perynatuBom o 6e36enHOCTU Koja Baxu y
3eMrbM Y Kojoj ce ypehaj nocTtasrba.

Peuuknaxa

CraHpapau EBsponcke YHuje, Kao W 0AroBOpPHOCT npema
6yoyhum reHepauujama Hac obaBe3yjy Aa peuMKIMpamo cBe
mMaTtepujane Koje Moxemo. 3aTo Bac MONMMO Aa CBe MaTepujane
1 ambanaxy koju mpeocTaHy rocrie noctaBrbawa ogHeceTe y
KOHTEjHEpe Koju Cy HameweHu TOj BpCTM maTepujana. Takohe
Bac MONMMO fJa kopuwheHe MaluvMHe npefate Haj6nwkem
oTnagy Koju ce 6aBu 06pagomM oBe BpcTe OTNagHor martepujana.

Y cnyyajy Aa umaTte Aof4aTHUX NUTaka Un cymmsn y Besu ca ,C u M°
npoussoguma, obpatute ce ,beoTtexHoknumun® — oBnawheHom
anctpubyTepy ,C n N onpeme 3a Cpbujy n LipHy opy.
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ROMANA

Va multumim pentru increderea acordata S&P prin cumpararea
acestui produs. Acesta a fost fabricat respectand reglementarile
tehnice in vigoare privind siguranta in exploatare si in
conformitatea cu standardele EC.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de instalarea
si punerea in functiune ale acestui produs. In el veti gasi
informatii referitoare la masurile de siguranta ale personalului si
utilizatorilor ce trebuiesc urmate la instalarea, utilizarea si
intretinerea echipamentului. Dupa instalarea echipamentului, va
rugam sa inmanati acest prospect utilizatorului final.

Verificati ca echipamentul sa fie in stare perfecta la
despachetare. Orice defect constat la origine este acoperit de
garantia S&P. Va rugam sa va asigurati ca echipamentul de
instalat coincide cu produsul comandat de dumneavoastra si ca
instructiunile ce il insotesc sunt suficiente necesitatilor
dumneavoastra

Transport si manipulare

- Ambalajul echipamentului a fost proiectat astfel incat sa suporte
conditii normale de transport. Echipamentul trebuie transportat
intotdeauna in ambalajul original, altfel se poate deforma sau
defecta.

- Echipamentul trebuie depozitat intr-un spatiu uscat, in ambalajul
sau original, protejat de praf si murdarie pana la instalarea sa in
locatia definitiva. Nu acceptati livrarea daca echipamentul nu este
in ambalajul sau original sau dovedeste semne clare ale
modificarii ambalajului de orice fel.

- Nu puneti greutati pe echipamentul ambalat si evitati lovirea sau
scaparea sa.

Informatii _importante pentru securitatea instalatorilor _si
utilizatorilor
-Instalarea echipamentului trebuie facuta doar de persoane
calificate.
-Asigurati-va ca instalarea corespunde cu normele mecanice si
electrice locale, ale tarii.
-Odata instalat, echipamentul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele standarde:
e Standard pentru Instalati de Joasa Presiune
2006/95/CE
e Standard pentru Compatibilitatea
Electromagnetica 2004/108/CE.
Ventilatoarele, sau echipamentele ce le
incorporeaza, au fost proiectate pentru a
deplasa aerul in zona mentionata conform
caracteristicilor sale.
-Acest echipament nu trebuie utilizat in atmosfere explozive sau
corozive.
-Daca un ventilator urmeaza a fi instalat pentru a extrage aer
dintr-o incinta unde este instalat un boiler sau alt echipament cu
combustie, asigurati-va ca exista un aflux de aer suficient pentru
a asigura o combustie adecvata.
-Acest echipament nu este destinat utilizarii de catre copii sau
persoane cu deficiente decat daca sunt asistati de o persoana
responsabila ce asigura utilizarea in siguranta a echipamentului.
Copii trebuie supravegheati ca ei sa nu se joace cu echipamentul.

Siguranta in timpul instalarii
- Verificati ca nu sunt elemente instabile, neasigurate, langa
ventilator, pentru a nu fi antrenate de aerul in miscare. Daca
instalarea se va face pe tubulatura, verificati ca aceasta este
libera de orice element ce poate fi antrenat de functionarea
ventilatorului.
-La instalarea unui echipament, asigurati-va ca toate prinderile
sunt facute si ca structura ce il sustine este suficient de rezistenta
pentru a il suporta in regim maxim de functionare.
-lnainte de a manipula echipamentul, asigurati-va ca este
deconectat de la sursa de alimentare electrica, chiar daca
echipamentul este oprit din functionare.

- Verificati daca sursa electrica de alimentare corespunde

valorilor mentionate pe eticheta echipamentului.

S,

&

Instalatia electrica trebuie sa includa un
intrerupator/comutator dublu pol cu o distanta de contact
de minim 3 mm, dimensionata corect in concordanta cu
standardele electrice ale tarii unde se face instalarea.

Va rugam sa urmati diagrama conexiunilor pentru
conectarea electrica.

Daca este necesara impamantarea, verificati ca aceasta
este conectata corect si ca protectia termica sau/si de
supraincarcare a fost conectata si ajustata limitelor
corespunzatoare.

Daca ventilatorul este instalat pe tubulatura, aceasta
trebuie sa deserveasca exclusiv sistemul de ventilatie

Punerea in functiune

Inainte de punerea in functiune a echipamentului
asigurati-va ca:

echipamentul este bine fixat si conexiunile electrice au
fost facute corect.

dispozitivele de protectie au fost conectate
corespunzator.

Nu au ramas elemente ce pot fi antrenate de fluxul de
aer generat de ventilator. Daca ventilatorul a fost montat
pe tubulatura, asigurati-va ca acesta este liber de
elemente ce nu au fost fixate.

Impamantarea a fost facuta corespunzator.

Dispozitivele de siguranta sunt conectate corect,
ajustate corespunzator si gata pentru utilizare.
Conductorii si conexiunile electrice sunt bine izolate.

Cand echipamentul este pornit, asigurati-va ca:

elicea se roteste in sensul corect.

nu sunt vibratii anormale.

In cazul in care siguranta electrica cedeaza, aparatul
trebuie deconectat rapid de la sursa de alimentare.
Intreaga instalatie trebuie verificata cu atentie inainte de
repornirea echipamentului.

Intretinere

Inainte de interventie, asigurati-va ca echipamentul este
deconectat de la sursa de alimentare, chiar daca este
oprit. Preveniti posibilitatea de a fi reconectat in timpul
manipularii.

Echipamentul trebuie intretinut periodic. Aceste inspectii
trebuie facute avand in vedere conditiile de lucru ale
echipamentelor, pentru a evita acumularea prafului si
murdariei pe elice, turbina, motor sau grilaje. Aceste
depuneri pot fi periculoase si pot scurta Vviata
echipamentului.

In timpul intretinerii, trebuie evitata descentrarea sau
dezechilibrarea elicei sau turbinei.

Toate intretinerile si reparatiile trebuiesc facute in
conformitate cu reglementarile din acea tara.

Reciclare

standardale ECC, impreuna cu responsabilitatea pe care
trebuie sa ne-o asumam fata de generatiile viitoare, ne
obliga sa reciclam toate materialele, cat mai mult posibil.
Asadar, va rugam sa depozitati ambalajele si materialele
ramase in containerele corespunzatoare pentru reciclare
si sa duceti eventualul echipament inlocuit la centrul de
reciclare corespunzator.

Daca aveti intrebari referitoare la produsele S&P, va
rugam sa contactati serviciul post-vanzare in Spania,
sau dealer-ul S&P din tara dumneavoastra sau orice alta
tara. Va rugam vizitati site-ul nostru la
www.solerpalau.com
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LATVIESU

Pateicamies, ka izvélgjaties S&P produktu, kas razots,
ievérojot Eiropas Savienlbas standartam atbilstoSas
droSibas tehnikas normas.

Pirms ierices lietoSanas vai montazas, lidzu, iepazistieties
ar lietoSanas instrukciju. Taja ir svariga informacija, kas
attiecas uz Jasu droSibu, ierices lietoSanas, montazas vai
apkopes laika. Péc montazas pabeigSanas, nododiet So
lietoSanas pamacibu gala patérétajam.

Pie izpakoSanas parliecinieties vai ierice ir perfekta stavoklr,
jo jebkuru razoSanas procesa raduSos defektu sedz
kompanijas S&P dota garantija. Parliecinieties, ka produkts,
ko esat iegadajies, atbilst tam, ko esat pasatijis, ka arT to,
vai uz produkta datu plaksnes noraditie raksturlielumi atbilst
JUsu vajadzibam.

TransportéSana
- Preces iepakojums ir izgatavots atbilstoSi normaliem

transportéSanas apstakliem. levérojiet, ka Jdsu
iegadata ierice vienmér jatransporté tas originalaja
iepakojuma, jo transportéjot to savadak, prece var tikt
deforméta vai salauzta.

- Prece Iidz montazas bridim jauzglaba tas originalaja
iepakojuma un sausa vietd. VEélams raudzities, lai
iepakojuma neiek|Gtu putekli vai cita veida netirumi.

- Uz iepakojuma nedrikst novietot smagus priekSmetus,
ka art jaraugas, lai kaste neapgaztos vai nenokristu uz
zemes.

Svariga informé&cija lietotaju droSibai

- Montazu drikst veikt tikai Sim darbam atbilstoSi
kvalificéta persona.

- Parliecinieties, ka montaza noris saskana ar valst
esoSajam elektrotehniskas drosibas normam.

- Bridi, kad uzsakat ierices lietoSanu, tai jaatbilst
sekojoSajiem standartiem:

. zemsprieguma instalacijas standartam
2006/95/CE

e elektromagnétiskas
standartam 2004/108/CE.

- Ventilatoriem vai citam iericém ar ventilatoru gaisa
plismas virziens telpa ir noradits uz datu plaksnes.

- lerici nedrikst lietot eksploziva vai mitra vide.

- Instaléjot ventilatoru nosdcei telpas, kuras atrodas
kurtuves vai citi ar degSanas procesiem saistiti
agregati, parliecinieties, ka telpa pietiekama daudzuma
piepllst svaigs gaiss. Tas nepiecieSams $So iekartu
normalai darbribai.

- 8o ierici nedrikst lietot mazi bérni un ricibnespéjigi
cilvéki, ja vien vini to nedara tadu personu klatbatné un
uzraudziba, kas spéj nest atbildibu par vinu droSibu.
Jaraugas, lai mazi bérni nerotalatos ar o ierici.

atbilstibas

leteikumi droSai iekartas instalacijai.

- Parliecinieties, ka ventilatora tuvuma neatrodas tadi
priek8meti, kas var viegli ieklat mehanisma.

- Instalgjot iekartu parliecinieties, ka visi stiprinajumi ir
pietiekami izturigi, lai izturétu slodzi.

- Pirms veicat jebkadas manipulacijas, parliecinieties, ka
ierice ir atslégta no stravas avota, pat ja ta ir izslégta.

- Parbaudiet vai elektriskas stravas spriegums un jauda
atbilst raksturlielumiem, kas noraditi uz produkta datu
plaksnes.

- Elektroinstalacijai japaredz divpolu slédzis ar vismaz 3
mm lielu spraugu, atbilstoSi valsti pienemtajiem
elektroizolacijas noteikumiem.

- Veicot elektribas savienojumus, vadieties péc shémas.

- Ja nepiecieSams sazeméjums, parbaudiet, ka tas ir
pareizi pieslégts, un art to, ka termiska un parslodzes
aizsardziba ir pievienota un atbilstoSi pielagota.
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- Ja ventilators tiek instaléts gaisvada, tam jabat
paredzétam vienigi ventilacijai.

Darbibas uzsakSana.

Pirms aparata ieslégSanas parbaudiet:

- Ka elektriba ir pievienota pareizi un iekartas instalacija
ir veikta atbilstoSi droStbas noteikumiem.

- Drosibas ierices ir pareizi pievienotas.

- Ka nav iespg&jama plivojoSu priekSmetu nok|GSana
ventilatora. Ja ventilators tiek instaléts gaisvada,
parbaudiet vai tas ir brivs no jebkada veida
priekSmetiem, kas var noklat mehanisma.

- Kaiekarta ir pareizi sazeméta.

- Ka elektrodro$ibas ierices ir pareizi pievienotas,
atbilstoSi noregulétas un darba kartiba.

- Elektribas vadi un piesleguma vietas ir pareizi izolétas
un ddensdrosas.

Uzsakot darbibu, parliecinieties:

- Ka ventilators griezas pareizi.

- Ka nav parmérigas vibracijas.

- Ja kada no elektrodroSibas iericém parstaj darboties,
nekavéjoties atslédziet iekartu no stravas avota. Pirms
atkartotas darba uzsak$anas, parbaudiet vélreiz, vai
instalacija ir veikta pareizi.

Apkope

- Pirms jebkada veida apkopes parbaudiet vai ierice ir
atvienota no stravas avota, pat ja ta ir bijusi iepriek$
izslégta. Nepielaujiet taddu iespéju, ka kads cits to var
ieslegt laika, kad Juos ar to veicat jebkadas
manipulacijas.

- Aparats regulari japarbauda. Sis parbaudes javeic
ievérojot attiecigas ierices darbibas principus, ar
noldku, lai putekli un netirumi neuzkratos mehanisma.

- Tirndanas laika jauzmanas, lai neizregulétos ventilatora
vai turbinas mehanisms.

- Visa veida apkopes darbi javeic stingri ievéerojot
attiecigas valsts droSibas tehnikas normas.

Parstrade

- EEK Standarts paredz visu iesp&amo materialu
otrreizé€jo parstradi. Tapéc rupé€joties par ndkamajam
paaudzém, nododiet izlietotds ierices un to
iepakojumus specialos $Sada veida atkritumiem
paredzétos savakSanas punktos.

Ja Jums rodas jebkadi jautajumi par S&P produktiem,
sazinieties ar musu tehnisko nodalu Spanija vai dileri
jebkura cita valstl. Informaciju varat atrast art interneta:
www.solerpalau.com



PBHKOBOACTBO 3A U3MON3BAHE

Bnaropgapss Bu 3a okasaHoTo goBepue B ,S&P*, kynyBariku
TO3n npoaykT. Ton e npovsBedeH credBalikM yCTaHOBEHUTe
TexHu4ecku npaewmna 3a 6esonacHocT 1 B cboTBeTcTBME C EC
cTaHgapTu. Mons npoyeTeTe ToBa PbKOBOACTBO BHUMATEITHO
npean MOHTaxa WM NyckaHeTo B eKcnfoatauus Ha
npoaykta. To cbabpXa BaxHa WHMOPMAUMA 32 JIMYHU U
notpebutenckun mepkn 3a 6esonacHocT, KOMTO TpsibBa ga ce
cneggat  npyv MOHTax, ynotpeba wu nopapbxka Ha
obopyaBaHeTo. Crnieq, KaTo BeOHbBX € MHCTanupaH npoaykTa,
MOnsi NpefanTe ToBa PbKOBOACTBO Ha KpanHus notpebuten.
YBepeTe ce, Yye n3genneTo e B NnepekTHO CbCTOSIHME, KOoraTto
ro pasonakoBaTe. Bceku gedekt nnu noepena, oTkpUTU Npu
pasonakoBaHe ce MokpuBaT OT abpuyHaTa rapaHums Ha
.S&P*“. Mons ga ce yBepute, Ye U3genueTo CbOTBETCTBA Ha
nopbyaHus oT Bac nmpogykT M gaHHUTE My OTroBapsaT Ha
Bawwwute Hyxau.

TpaHcnopT 1 obpaboTka

— OnakoBkaTa, wu3non3BaHa 3a TO3W MpPOAYKT €
npoekTupaHa [fa oOCuUrypu HOpMarnHu TPaHCNOPTHMU
ycroeusi;  Wspgenveto  TpsbBa BMHarm  ga ce
TpaHcnopTMpa B OpuUrMHarHaTa OMakoBKa, 3a fda He ce
nospeau unu gecgopmupa.

—  MMpopykTbT TpsibBa Aa ce CbxpaHsiBa Ha CyXO MSICTO B
OpuUrMHanHata CW OMnakoBKa, 3allMTeHO OT npax u
MpbCOTUA, Adokato Obae wHcTanupaH. He npuemaiite
[ocTaBkaTa, ako W3AenMeTo He € B opurMHanHata cu
ornakoBKa UMnu ako nma NpuaHauu 3a BbHLUHU NMPOMEHMU.

— He nocraBsnTe HUWO TEXKO BbPXy MNpoaykta wu
n3bsarsanTe ga ro yapsate unv manyckare.

BaxHa uWHdopmauna 3a 6e30nacHOCT Ha MOHTaXHULM U

norpeburenu

— MoHTaxbT Ha npoaykta TpsibBa Oa ce u3BbpLIBa OT
KBanuduumpaH cneumanuct.

—  YBepeTe ce, Ye MHCTanauusita CboTBETCTBA HA HOpMUTE
(TOYHUTE MEXaHWYEeCKM U eNeKTpPUYECKn HopMmKu) B
CcbOTBETHaTa AbpXaBsa.

— BepHbx rotoB 3a nyckaHe B ynoTpe6a, NpoaykTbT
TpsibBa Aa oTroBaps Ha CrieAHUTe cTaHaapTU:

* OupekTuBa 3a HMcko HanpexeHne 2006/95/CE.
* [OupektnBa 3a enekTpoMarHMTHa CbBMECTUMOCT
2004/108/CE.

—  BeHtunatopute (% anapatuTe, BKMOYBaLLN
BEHTWUMATOpPM) ca NpoekTupaHn aa obpaboTBaT Bb3ayxa
B yyacTbUM C nMapameTpu, oOnucaHn Ha Tabena,
MOHTMpPaHa BbpXy Koprnyca nm.

— ToBa wusgenue He Tpsbea pa Obae UW3NON3BaHO B
KOpPO3MBHa MUnu fiecHo u3byxnuea cpeaa.

— Ako BeHTMNaTopa Lie Ce M3Mor3Ba 3a WU3XBbpJISHE Ha
Bb34yX OT MOMELLEHNe, KbAETO € WHCTanupaH napeH
KOTEN Unu Opyr ropuBeH ypen, yBepeTe ce, Ye crpagjata
MMa [ocTaTbyeH MNPUTOK Ha Bb3AyX, OCUrypsiBall
HOpPMariHO ropeHe.

—  WapenueTto He e NpegHa3Ha4yeHo 3a U3Nor3BaHe oT Aeua
WM  WHBanNMAOWM, OCBEH ako He e cbbngasaHo
M3MonN3BaHeTO OT OTFOBOPEH YOBEK, KOWTO Aa ocurypwu
besonacHa ynotpeba. Manku pgeua TpsibBa ga 6vaar
HabrogaBaHn fa He CY Urpasit C U3AenuneTo.

BesonacHocT npu nHcTanvpaxe

— YBepeTe ce, 4Ye OKOMO BeHTWratopa (anapara), KOWTO
npeagcton pa Obae nycHaT B ekcnnoaTauusi, HsaMa
HeykpeneHu enemMeHTn (BMHTOBe, ramku ...), TbW KaTo
CbllecTByBa pUck Te ga 6baaT 3acMmykaHu OT Hero. AKO
ro MHCcTanuparte BbB Bb3yX0BO[, NpOBEpeTe Ye U Ton e
YUCT OT efnleMeHTU, KOUTO MoraTt Aa 6baaTt 3acMykaHu oT
BeHTUnaTopa.

— [pu wuHcTanupaHe Ha wu3genueTo ce ysepeTe, 4e
MOHTaXHWTE efeMeHTM Cca Ha CBOETO MSCTO W
KOHCTPYKUMSITa € A0CTaTbyHO YCTOMYMBa Aa M3ObPXU
npu paboTa Ha MbnHaTa My MOLLHOCT.
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— Tpeau uHcTanupaHe ce yBepeTe, Ye 3axpaHBaHETO €
W3KIIOYEHO, I0PU M KOraTo U3AENNEeTO He € BKITHYEHO.

— TlpoBepeTe fanuM CTOMHOCTUTE Ha HamnpexeHneTo
cboTBeTCTBAT C 06O3HAYEHWTE XapaKTEPUCTUKU Ha
Ttabenarta Ha Kopnyca.

— Enektpuueckata WHcTanauus Tpsibea [Oda  BKNo4uBa
[BYNOMIOCEH KMIoY C KOHTAKTHO Pa3CcTosiHWE MOHe
3 MM, NpaBuMHO M3MEPEHO U B CbOTBETCTBME CbC
cTaHjapTUTe 3a  enekTPUYecKM  UHCTanaumum  Ha
cboTBeTHaTa AbpXasa.

— Monsa cnassante MWHCTPYKUUMTE 3a CBbp3BaHe KbM
enekTpuyeckaTa Mpexa.

— AKko e HeobxoaMMoO 3asemsiBaHe, npoBepeTe, Ye TO e
MpaBuUMHO HampaBeHO W 4Ye TOMMMHHATa 3aluTa U
3awmraTta OT MpeToBapBaHe ca M3rpageHu cropefq
CbOTBETHUTE HOPMMU.

—  AKO BEHTMNaTOpbT € MHCTanupaH BbB Bb3AyXoBod, TO
Bb3dyxoBofa TpsibBa Oa € camMo 3a BeHTUNauMoHHa
cuctema.

MyckaHe B ekcnnoaTauus

Mpeam nyckaHeTo B eKchnoaTauus Ha ypeaa ce yBepeTe, Ye:

—  WNapgenuneto e pgobpe obe3onaceHO M CBLP3BAHETO KbM
erneKkTpuyeckaTa Mpexa e U3BbpLUEHO NPaBUITHO.

—  3aluTHWUTEe YCTPOMCTBA ca NpaBUSIHO CBbP3aHM.

— Hama HeykpeneHu enemMeHTW, KOUTO MoraT da 6baaT
3acMykaHW OT BeHTunatopa. AKO BeHTunatopa e
MOHTMPaH BbB Bb3AYXOBOA yBEpPETE Cce, Ye Bb3ayxoBoaa
€ YMCT OT HEeYKpeNeHn eNeMeHTH.

—  3asemsiBaHETO € NPaBUSTHO OCbLLECTBEHO.

— CpepgctBata 3a enekTpuyecka 3awmta ca MnpaBUiHO
CBbp3aHu 1 roTOBM 3a ynoTpeba.

—  OkabensieaHeTo e HaaeXaHo M BnarosalnTeHo.

KoraTto BkrtoyBaTe MaluMHaTa ce yBepeTe, Ye:

— MMepkata (TypOMHaTa) ce BbpTW B NpaBuniHaTa nocoka.

—  Hsma HeHopmanHu Bubpaumu.

— AKO HfIKOe OT 3alMTHUTE YCTPOWCTBa nogage curHan,
n3genneTo HesabaBHO TpsaAbBa ga O6bae W3KMOYEHO OT
en. Mpexa W usnata uHcTanauus TpsibBa ga 6bae
npoBepeHa BHUMATENHO Npean NOBTOPHO BKIIOYBAHE.

Mo BXKa

— [Mpeou Bcsika MaHMnynauus Ha M3genveTo ce yBepeTe,
Ye TO He € CBbp3aHO C efl. Mpexa, gopy U pa e
nsknoveHo. MpepnoTBpateTe Bb3MOXHOCTTA HSKOW ApYr
[a ro BKIMoYM OTHOBO, AOKaTo ce paboTu No Hero.

— Wspgenveto TpaAGBa p[a ce cepBu3npa penoBHO,B
3aBWCUMOCT OT YyCrnoBusaTa, B KOUTO paboTu To, 3a Aa ce
n3berHe HaTpynBaHe Ha npax M HEYUCTOTUM BBPXY
nepkata (TypbuHaTta), MoOTOopa wnu npegnasHuTe
peweTkn. ToBa 6u morno ga Obae onacHo wnu ga
Hamanu ekcnnoatauMoHHUS Nepuoa Ha CbOTBETHOTO
nagenue.

— [JHokaTo ce nouncTtBa u3genueTo, Tpsbea ga BHMMBaTe Aa
He aebanaHcuparte nepkata (TypbuHaTta).

— Usnata noggpbxka, KakTo M peMoHTUTe TpsibBa aa ce
M3BbLPLIBAT B CTPOrO CbOTBETCTBUME C MeEpkMTe 3a
CUrypHOCT 1 6e30MacHOCT Ha CbOTBETHaTa AbpXKaBa.

PeuvknupaHe

CrangapTute Ha EC 3aegHO ¢ OTrOBOpPHOCTTA, KOATO MMame
KbM ObAelumTe NOKONEHUs HW 3adbibkaBaT Aa peuuknMpave
BCUYKM MaTepuanu, kouto moxem. CrnegoBaTenHo Monsi Aa
N3XBBbPMATE BCWYKM OCTaTbYHM MaKeTaXHW matepuanu B
CbOTBETHUTE KOHTEMHEepu 3a peuuknupaHe W npeganTe
3aMEHEHOTO U3denve B Han-6mnmMsknua NyHKT 3a oTnagbLy OT
TakbB BUA.

AKO uMmMaTe BBMPOCKM OTHOCHO NpoayktuTe Ha ,S&P“, mons
cBbpXeTe ce C¢ aunbpa Ha ,S&P“ 3a bbnrapus — dwupma
~TAHIPA-AB* OO unu ¢ Hawwusa oTaen 3a cneanpogaxoeHo
obecnyxBaHe B McnaHusa. AKO umaTe HSAKaKBU CbMHEHWS,
mMons noceterte Hawara WNHTEepHEeT cTpaHuua
www.solerpalau.com.
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EESTI KEELES

Aitah, et naitasite selle toote ostmise kaudu Ules usaldust S&P
vastu. See on toodetud, jérgides kehtivaid tehnilise ohutuse
reegleid ning vastavalt EU standarditele.

Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt, enne kui toodet
paigaldama vdi kaivitama hakkate. See sisaldab olulist teavet
isiklike ja kasutajate ohutusmeetmete kohta, mida tuleb jargida
seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldustédde
tegemisel. Parast toote paigaldamist andke palun see voldik
edasi I6ppkasutajale.

Lahtipakkimisel kontrollige, kas aparaat on taiesti téokorras.
Rike vdi kahjustused, mis juba saabumisel ilmnevad, katab
S&P garantii. Palun hoolitsege selle eest, et seadmed
kattuksid tootega, mille te tellisite, ning et andmeplaadil olevad
detailid taidaksid teie vajadused.

Transport ja kasitsemine

- Selle aparaadi pakend on vélja to6tatud, toetamaks
tavapéaraseid transporditingimusi. Aparaati tuleb alati
transportida selle originaalpakendis, kuna vastasel juhul
vOib toode deformeeruda voéi kahjustusi saada.

- Toodet peaks kuni selle I6ppasukohta paigaldamiseni
hoidma kuivas kohas ja originaalpakendis, kaitstuna tolmu
ja mustuse eest. Arge vétke saadetist vastu, kui aparaat ei
ole originaalpakendis v&i on selgelt ndha, et seda on
mingil moel muudetud.

- Arge asetage pakitud tootele raskeid esemeid, drge laske
millelgi seadme peale kukkuda ega pillake seda maha.

Téhtis teave paigaldajate ja kasutajate ohutuse kohta

- Paigaldada tohivad tksnes vastavalt kvalifitseeritud isikud.

- Kontrollige, et paigaldus vastaks teie riigis kehtivatele
masina- ja elektrinormidele.

- Kui aparaat on kasutamiseks valmis, peab see vastama
jargmistele standarditele:

e Madalpingeseadmete standard 2006/95/EU
e Elektromagnetilise  Uhilduvuse  standard
2004/108/EMU.

- Ventilaatorid vdi aparaadid, mille sees on ventilaator, on
vdlja téodtatud, liigutamaks 6hku pinnal, mille ulatus on
vélja toodud andmeplaadil.

- Seda aparaati ei tohi kasutada plahvatusohtlikus voi
sovitavas keskkonnas.

- Kui ventilaator kavatsetakse paigaldada, valjutamaks 6hku
paigast, kuhu on paigaldatud keetel vdi moéni muu
pdlemisaparaat, siis kontrollige, kas ehitisel on sobilikud
ohu sissevodtuavad, et tagada piisav pdlevus.

- See aparaat ei ole ette nahtud kasutamiseks lastele voi
poduratele inimestele, vélja arvatud juhul, kui neid
vastutusvdimeline isik piisavalt juhendab, tagamaks, et
nad oskavad masinat ohutult kasitseda. Lapsi tuleb jélgida,
veendumaks, et nad ei mangi seadmega.

Ohutus paigaldamise ajal

- Kontrollige, et ventilaatori laheduses ei oleks lahtisi
esemeid, kuna ventilaator véib need endasse tdmmata.
Kui masin paigaldatakse ventilatsioonitorru, siis kontrollige,
et selles ei oleks mingeid esemeid, mida ventilaator voib
enda kilge imeda.

- Aparaadi paigaldamisel hoolitsege selle eest, et kogu
varustus oleks omal kohal ning seda toetav ehitis oleks
piisavalt vastupidav, kandmaks selle raskust taisvéimsusel.

- Enne aparaadi kédsitsemist kontrollige, et toide oleks lahti
Uhendatud, isegi siis, kui masin on véljaldlitatud.

- Kontrollige, et toitepinge ja sagedus uhtiksid andmeplaadil
naidatud satetega.

- Elektripaigaldus peab sisaldama ka kahepooluselist lulitit
kontakti liikumisruumiga védhemalt 3 mm, see peab olema
sobivate  modtmetega ja  vastama  asukohariigi
elektristandarditele.

- Palun jargige elektriihenduste tegemisel ihendusskeemi.
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- Kui on tarvis maandust, siis kontrollige, et Ghendataks
piisav termiline- ja Ulekoormuskaitse ning seda
reguleeritaks vastavalt piirangutele.

- Kui ventilaator paigaldatakse ventilatsioonitorru, peab
ventilatsioonitoru olema ainult ventilatsioonististeemi jaoks.

Kaivitamine

Enne masina kaivitamist kontrollige, et:

- aparaat oleks turvaline ning elektrilhendused oleksid
korrektselt teostatud;

- ohutusseadmed oleksid korralikult ihendatud;

- ventilaator ei saaks mingeid lahtisi materjale v6i seadmete
jddke endasse imeda. kui ventilaator on paigaldatud
ventilatsioonitorru, ei oleks seal torus lahtisi esemeid,;

- maandusseadmed oleksid sobivalt Gihendatud;

- elektrikaitseseadmed oleksid korrektselt Uhendatud,
killaldaselt reguleeritud ja kasutamiseks valmis.

- juhtme- ja elektrilhenduste sisestused oleksid korrektselt
suletud ja veekindlad.

Masina kaivitamisel kontrollige, et:

- propeller pddrleks diges suunas;

- puuduks ebatavaline vibratsioon.

- Kui moni elektrikaitseseade peaks 1dbi pdlema, tuleb
aparaat Kkiiresti toite kiljest lahti Uhendada. Kogu
paigaldust tuleks enne masina taaskaivitamist hoolikalt
uuesti kontrollida.

Hooldus

- Enne ventilaatori kasitsemist kontrollige, et toide oleks
lahti Uhendatud, isegi siis, kui masin on eelnevalt
valjalllitatud. Valtige véimalust, et keegi teine saaks seda
Uhendada, samal ajal kui seda té6deldakse.

- Aparaati tuleb regulaarselt kontrollida. Kontrollimisi tuleb
|&bi viia pidades meeles masina t66tingimusi, et mustus
vdi tolm ei koguneks propellerile, turbiinile, mootorisse ega
restile. See vdib olla ohtlik ning tunduvalt liGhendada
ventilaatoriseadme eluiga.

- Puhastamise ajal tuleb hoolitseda, et ei aetaks propellerit
ega turbiini tasakaalust vélja.

- Kaoiki hooldus- ja remonttdid tuleb teha ranges vastavuses
asukohariigis kehtivate ohutusregulatsioonidega.

Umbertdétlemine

- EU standardid ja vastutustunne tulevastele pélvede ees
kohustab meid mber té6tlema koiki materjale, mille puhul
see on vdimalik. Seetbttu viige palun kdik jarelejaénud
materjalid ja pakendid vastavatesse
Umbertdoétluskonteineritesse ning edastage uute vastu
vahetatud masinad Idhimale seda tldpi jaatmete
kaitlemise asutusele.

Kui teil on kisimusi S&P toodete kohta, votke palun thendust
meie Hispaanias asuva miugijargse teenindusega vdi kohaliku
S&P edasimiijaga Ukskdik millises riigis. Kahtluste korral
kulastage meie veebilehekllge aadressil www.solerpalau.com
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